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Содержание тома 6 

Проект организации строительства 

 

            Обозначение Наименование Стр. 
При-

меч. 

5394-КП– ПОС.С. Содержание тома 2  

 Текстовая часть 3  

5394-КП– ПОС. ТЧ Текстовая часть проекта 6  

 Графическая часть 81   

5394-КП– ПОС.ГЧ 
Лист – 1. Стройгенплан. Очистные соору-

жения. М 1 : 500  
82   

5394-КП– ПОС.ГЧ 

Лист – 2. Грузовые характеристики кранов 

LTM 1045/1, КС-5363А, МКА-10. Времен-

ное ограждение. Временная дорога. Экспли-

кация временных зданий и сооружений. 
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5394-КП– ПОС.ГЧ 
Лист – 3. Календарный план подготовитель-

ного и основного периодов строительства. 
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3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 13 

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства 14 

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов а также студенческих строительных отрядов, в том 

числе для выполнения работ вахтовым методом 14 

6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 

необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 16 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 17 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 21 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 23 

10. Технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов 24 

10.1. Организация подготовительного периода строительства 24 

10.2. Технологическая последовательность и методы производства основных 

строительно-монтажных работ. 27 

10.3. Основные указания по производству работ в зимнее время 60 

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 63 

11.1. Потребность в рабочих кадрах 63 

11.2. Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях 64 

11.3. Потребность в строительных машинах и автотранспорте. 67 

11.4. Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе. 68 
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12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций 72 

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 73 

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля. 75 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования. 77 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве. 78 

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 78 

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства 83 

19. Противопожарные мероприятия на строительной площадке. 85 

20. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 86 

21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы, которые могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 87 

22. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов 88 

23. Технико-экономические показатели ПОС 88 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект организации строительства (ПОС) по объекту: «Строительство канализационных 

очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» разработан на основании 

сметной документации и чертежей проектной документации в соответствии  с: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004; 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования. 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве» часть 2 Строительное производство. 

- СП 45.13330.2017  Земляные сооружения. Основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87. 

- СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84  

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве. 

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организа-

ции строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъ-

емные сооружения", утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года № 461. 

- Расчётные показатели для определения продолжительности строительства. 

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479. 

- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда", утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 

02.12.2020 №40 

- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.09.04-87.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Местоположение участка строительства.  

Местоположение реконструируемых очистных сооружений - Иркутская область, Слюдян-

ский район, г. Слюдянка, ул. Перевальская, участок № 36. 

 

2.2. Климатические условия. 

Климат резко континентальный, с большими колебаниями температуры воздуха, с малым 

количеством осадков зимой, сравнительно обильными осадками летом и коротким безморозным 

периодом, со значительными годовыми и суточными амплитудами колебания температуры возду-

ха. 

 

2.3. Геологическое и гидрогеологическое строение площадки строительства 

Геологическое строение 

В геолого-литологическом строении  принимают участие 6 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ), на изученную глубину 26.0м, выделенные  по данным бурения и лабораторных 

исследований.   

Почвенно-растительный слой. Распространен по площадке изысканий за ограждением 

сверху слоем 0,1 м. Группа грунта по сложности разработки – 9а.  

Техногенные грунты 

ИГЭ-1. Насыпной грунт вскрывается с поверхности на площадке существующих очистных 

сооружений в виде слоя, мощность которого составила 2,7-4,0м. Грунт по составу однородный и 

представлен песком гравелистым средней степени водонасыщения. Включения строительного му-

сора до 15%. 

Биогенные отложения 

ИГЭ-2. Торф сильноразложившийся, насыщенный водой.  Вскрывается под слоем ПРС и 

под насыпным грунтом. Слой мощностью 0,5-3,0м. 

ИГЭ-3. Супесь песчанистая пластичная среднезаторфованная вскрыта на глубине 0,9-4,1м. 

Мощность слоя 0,4-2,3м.  

Аллювиальные отложения 

ИГЭ-4. Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой залегает в верх-

ней части разреза под супесью и торфом на глубине 2,0-5,3м. Мощность слоя – 0,7-3,4м. 

 



 

 

 

Формат 4 

      

5394-КП.00- ПОС.ТЧ 

Лист 

      
10 

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

10 

ИГЭ-5. Песок крупный, средней плотности, насыщенный водой встречается в виде горизон-

тальных или наклонных слоев по всей мощности разреза. Активно переслаивается с песком граве-

листым ИГЭ-6. 

ИГЭ-6. Песок гравелистый, плотный, насыщенный водой вскрывается в средней и нижней 

частях разреза в виде горизонтальных или выклинивающихся слоев. Переслаивается с песком 

ИГЭ-5. 

Гидрогеологические условия 

В рассматриваемом районе наибольшее распространение получили порово-пластовые 

подземные воды четвертичных отложений и трещинно-жильные воды более древних 

образований.  Вскрываются подземные воды на глубине от 1.0 – 9.0 м. Водовмещающими 

грунтами для порово-пластовых подземных вод чаще являются пески и текучие суглинки с 

прослоями песков, а также гравийно-галечниковые речные отложения. Чаще всего такие воды 

приурочены к долинам и поймам рек и ручьев. Источником питания служат атмосферные 

осадки. Порово-пластовые воды как правило безнапорные, имеют гидравлическую взаимосвязь с 

поверхностными водами водотоков и озер. Трещинно-жильные воды приурочены к скальным 

грунтам. Такие воды часто напорные, залегают на больших глубинах, чем порово-пластовые 

воды и в сравнении с последними имеют более разнообразные гидродинамические параметры.  

На участке изысканий в период проведения работ ноябрь 2021г – январь 2022г подземные 

воды вскрыты на глубине 0,3-5,3м, что соответствует абсолютным отметкам 456,15-457,85м.  

Водоносный горизонт имеет напор 0,2-2,1м. 

Вода устанавливается на глубине 0,0-2,7м (абс. отм. 457,23-458,15м). 

Прогнозируемое поднятие уровня грунтовых вод устанавливается на ту же величину, что 

и поднятие поверхностных вод ближайшего водотока. 

Основное питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков.  

Вода-среда неагрессивная к бетонам. 

При проектировании необходимо учитывать возможность дополнительного повышения 

уровня подземных вод в процессе строительства и эксплуатации сооружений за счет утечек из 

водонесущих коммуникаций, нарушения режима естественного стока и инфильтрации 

атмосферных осадков. При проектировании предусмотреть защиту от затопления территории. В 

качестве защиты проектируемой территории от затопления согласно СП 104.13330.2016 

предусмотреть подсыпку пониженных мест в границе проектирования до незатопляемых 

отметок.   
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В качестве защиты от подтопления в период паводка предусмотреть поверхностный сток, 

гидроизоляцию подвального помещения. 

Специфические грунты 

Согласно СП 47.13330.2012 специфические грунты на площадке изысканий представлены 

техногенными грунтами. Насыпной грунт вскрывается с поверхности в виде слоя, мощность 

которого составила 2,7-4,0м.  Отложения сформированы в процессе строительства существующих 

сооружений при помощи отсыпки и уплотнения. Грунт по составу однородный и представлен пес-

ком гравелистым средней степени водонасыщения. Включения строительного мусора до 15%.  

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений в 

районе исследований следует отметить глубокое сезонное промерзание и связанное с этим 

морозное пучение грунтов в пределах деятельного слоя. 

1. Нормативная глубина промерзания грунтов: 

ИГЭ-1 – 3,30м. 

ИГЭ-2 – 2,57м. 

ИГЭ-3 – 2,63м. 

2.По степени морозной опасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания до 

3,30м классифицирован согласно ГОСТ 25100-2020:  

№ 

ИГЭ 

Наименование грун-

та 

Деформация 

пучения, м 

Степень мороз-

ной пучинисто-

сти, % 

Степень морозной опасности 

1 Насыпной грунт 0,012 1,4 слабопучинистый 

2 Торф 0,082 8,3 сильнопучинистый 

3 

Супесь песчанистая 

пластичная средне-

заторфованная 

0,091 9,7 

сильнопучинистый 

4 

Песок средней круп-

ности, средней плот-

ности, насыщенный 

водой 

0,058 5,7 

среднепучинистый 

 

По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 приложение Б оценивается как 

весьма опасная (потенциальная площадная пораженность территории – более 75%). 

Многолетнемерзлые грунты в пределах изучаемой площадки не встречены. 

Сейсмичность района работ согласно СП 14.13330.2018 карты ОСР-2015 А - 8 баллов. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам приведена согласно СП 14.13330.2018: 
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№ 

ИГЭ 
Наименование грунта 

Категория грунта 

по сейсмическим 

свойствам  

1 
Насыпной грунт. Песок гравелистый средней степени во-

донасыщения 
II 

2 Торф сильноразложившийся, насыщенный водой III 

3 Супесь песчанистая пластичная среднезаторфованная III 

4 
Песок средней крупности, средней плотности, насыщен-

ный водой 
III 

5 Песок крупный, средней плотности, насыщенный водой III 

6 Песок гравелистый, плотный, насыщенный водой III 

Таким образом сейсмичность площадки по грунтовым условиям (по третьей категории грун-

тов) принимается равной 9 баллам для карты ОСР-2015 А. 

По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 приложение Б, степень сейсмической 

активности района оценивается как – весьма опасная. 

Подтопление.  

Согласно СП 22.13330.2016 п.5.4.8 принимается подтопленной (глубина залегания уровня 

подземных вод менее 3 м).  

По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1, оценивается как – весьма 

опасная (скорость подъема уровня подземных вод – более 1 м). 

Категория оценки сложности природных условий –  средне сложная. 

Данные для определения трудности разработки грунтов 

№  

ИГЭ 
Название ИГЭ 

Группа грунта и 

категория по 

трудности раз-

работки  

(таблица 1-1. 

ГЭСН 2001-01 

Группа грунта при 

разработке: Плот-

ность 

грунта, 

тн/м3 

Экскава-

тором. 

одно-

ковш. 

Бульдозе-

ром 
Вручную 

Бурильно-

крановы-

ми маш. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Почвенно-растительный 

слой  

9а 1 1 1 1 1,20 

1 Насыпной грунт по 

составу однородный, 

представлен песком гра-

велистым средней степени 

водонасыщения. Включе-

ния строительного мусора 

до 15% 

29б 1 2 1 1 1,7 

2 Торф 

сильноразложившийся, 

насыщенный водой. 

37а 1 1 1 1 1, 8 

3 Супесь песчанистая 36а 1 2 1 1 1,8 



 

 

 

Формат 4 

      

5394-КП.00- ПОС.ТЧ 

Лист 

      
13 

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

13 

пластичная 

среднезаторфованная 

4 Песок средней крупности, 

средней плотности 

29а 1 2 1 1 1,92 

5 Песок крупный, средней 

плотности 

29а 1 2 1 1 1,92 

6 Песок гравелистый, плот-

ный 

29а 1 2 1 1 2,1 

 

 

3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Транспортная инфраструктура Иркутской области обеспечивает грузовые перевозки  авто-

мобильным, авиационным и железнодорожным видами транспорта. 

К участку подходит гравийная дорога, на самой территории имеется асфальтобетонная доро-

га шириной 3.6 м, имеются пешеходные цементобетонные дорожки. 

На территории  стройплощадки проектируемых очистных сооружений  проезды для строи-

тельной техники и автотранспорта организованы по схеме,  согласно стройгенплану,  с укладкой 

дорожных железобетонных плит. 

Для производства строительно-монтажных работ производится обеспечение строительства 

материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в том числе, бетоном и раствором, от предприя-

тий стройиндустрии Иркутской области. 

Источниками получения основных строительных материалов и конструкций являются мест-

ные строительные базы и заводы строительных материалов. Применяемые при строительстве кон-

струкции, материалы и оборудование должны быть обеспечены сертификатами качества, соответ-

ствовать требованиям действующих стандартов в части санитарной, экологической и взрывопо-

жарной безопасности. 

Складирование материалов и конструкций осуществляется в соответствии с указаниями 

стандартов, техническими указаниями на материалы и конструкции. 

Погрузка грузов и доставка на стройплощадку осуществляется средствами строительных 

подрядных организаций. 

Доставка строительных грузов планируется в основном автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

Работы по доставке строительных грузов на объект, а также производство строительно-

монтажных работ предполагается вести круглогодично. 

Для приемки строительных грузов используются площадки складирования. 

Обеспечение строительства строительными материалами и конструкциями осуществляется:  
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- сборными железобетонными конструкциями - с предприятий ЖБК; 

- товарным бетоном, раствором – с ближайшего БСУ, РСУ; 

- песок, ПГС, гравий и щебень поставляется из карьера Слюдянского района Иркутской обла-

сти; 

- асфальтобетон  - с  местного  ближайшего АБЗ; 

- металлоконструкции, трубы, арматура и пр. поставляются от поставщиков и с заводов строй-

индустрии  Иркутской области - автотранспортом. 

Доставка местных конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов предусматривается 

по существующим дорогам автомобильным транспортом. 

Доставка специализированного оборудования очистных сооружений заводского изготовле-

ния АО «345 МЗ» осуществляется от поставщиков РФ железнодорожным и автомобильным (от 

ж/д станции) транспортом. 

Перевалочных баз (складов) нет. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Местная рабочая сила при осуществлении строительства может быть привлечена генераль-

ной подрядной и субподрядными  строительными организациями. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ А ТАКЖЕ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Генподрядная строительная организация определяется на основании тендера. 

Квалифицированные специалисты привлекаются генподрядной и субподрядной организаци-

ями. Выполнение работ вахтовым методом  в данном проекте не предусмотрено. 

Работы должны производиться специализированной организацией, имеющей допуск СРО на  

выполнение СМР, предусмотренных проектом.  

Для выполнения работ, предусмотренных проектом, привлекаются квалифицированные спе-

циалисты, а также студенческие строительные отряды из Иркутской области. 

Для привлечения квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных от-

рядов на период строительства объекта Подрядчиком должны быть проведены следующие меро-

приятия: 

- установление уровня заработной платы выше среднего;  
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- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работ-

никам; 

- оплата командировочных расходов; 

- страхование по линии добровольного медицинского страхования и страхования от 

несчастных случаев; 

- выделение средств в целях удешевления питания в столовой для работающих на строи-

тельстве объекта; 

- молодым специалистам, которые хорошо себя зарекомендовали и проработали опреде-

ленное время, выдавать безвозмездную ссуду на погашение первого взноса по ипотеке; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств под-

рядной строительной организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специаль-

ной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов генподрядной организацией при 

необходимости должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда 

в районе базирования строительной организации, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного 

специалиста на вакантные должности. 

Строительные организации, запланировавшие привлечение к работам студенческие отряды 

еще на этапе проектирования, смогут получить льготы по исчислению страховых взносов на обя-

зательное пенсионное страхование, которые начисляются на оплату труда их  участников. Норма 

действует в отношении  студентов-очников  профессиональных и высших образовательных орга-

низаций - участников студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный ре-

естр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

Для студенческих строительных отрядов: 

- организация обучения членов студенческих отрядов строительным специальностям в со-

ответствии с потребностями работодателей 

- проведение обучения по вопросам охраны труда и оказания первой медицинской помощи; 

- организация медицинского осмотра членов студенческих отрядов; 

- формирование системы учета количества отработанных смен, разработка порядка получе-

ния квартир молодым семьям, в которых один из супругов отработал в студенческом строитель-

ном отряде 150 рабочих смен. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1.   Характеристика земельного участка. 

Местоположение реконструируемых очистных сооружений - Иркутская область, Слюдян-

ский район, г. Слюдянка, ул. Перевальская, участок № 36. Слюдянка находится в Восточной Си-

бири, на юге Иркутской области, на южном берегу озера Байкал, в 110 километрах по автодороге 

Р258 «Байкал» и в 126 километрах по Транссибирской магистрали от Иркутска. Площадка нахо-

дится в границах градостроительного плана №РФ-38-5-18-1-04-2021-0004, S=4.3195 га. 

На территории расположены объекты капитального строительства: производственные здания 

и сооружения, резервуары, иловые площадки, сеть канализационных и технических труб, которые 

расположены, как на поверхности, так и под землей. 

К участку изысканий подходит гравийная дорога, на самой территории имеется асфальтобе-

тонная дорога шириной 3.6 м, имеются пешеходные цементобетонные дорожки. 

В северо-восточной стороне за промплощадкой, имеется лесная растительность и заболочен-

ность, растительность преимущественно березовая, поросль высотой 4 - 6 метра. На производ-

ственной территории имеются деревья и кусты. 

Рельеф площадки равнинный, техногенно измененный. Уклоны варьируются от 0 до 11‰. 

Вокруг территории с сооружениями проведено освещение, имеются электрические кабели, 

как подземные так и наземные. 

Согласно плана местности, на расстоянии ≈800 м на восток от границы площадки находится 

озеро Байкал. С северной, северо-западной, юго-западной сторон участок граничит с дачными 

территориями, с юго-восточной, восточной сторон участка произрастает лесная растительность.  

Основным определяющим фактором формирования климатических условий исследуемого 

района являются: радиационный режим и циркуляционные условия атмосферы, значительная уда-

ленность от окраин морей и океанов, горный рельеф и местное влияние водных масс оз. Байкал 

(метеорологическая изученность района изысканий приведена по материалам наблюдений метео-

станции Култук, СП 131.13330.2020, справочник «Климат России»). 

По климатическим условиям район работ принадлежит к зоне умеренно-континентального 

климата и относится к климатическому району I-В. Зона влажности -2 (нормальная). Отвод по-

верхностных вод осуществляется в пониженные участки местности. 
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Подъезд к территории очистных сооружений осуществляется с существующей грунтовой 

дороги, примыкающей к ул. Лесной. 

6.2. Обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строитель-

ства 

Проектируемый объект располагается  на выделенном земном участке в границах градостро-

ительного плана, поэтому для строительства не требуется выделения дополнительных земельных 

участков. 

 

 

7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ 

7.1 Особые  условия.  

На участке, отведенном под строительство новых очистных сооружений имеются инженер-

ных коммуникаций:  

 Подземные и воздушные сети электроснабжения. 

 Иловые площадки (2 шт.), подлежащие демонтажу до начала строительства на отведенном 

участке. 

7.2 Стесненные условия участка обусловлены наличием вблизи участка строительства: 

 Проезд к строительной площадке проектируемых очистных сооружений осуществляется по 

территории ныне действующих очистных сооружений. 

 Перемещения вблизи проезда к стройплощадке действующих объектов, производственного 

транспорта и персонала предприятия; 

 Существующих действующих зданий и сооружений на соседнем участке действующих 

очистных сооружений; 

 Действующих инженерных коммуникаций на соседнем участке действующих очистных со-

оружений; 

 Сохраняемых зеленых насаждений. 

7.3 Условия производства работ. 

Строительство  объектов проектируемых очистных сооружений осуществляется на свобод-

ном от застройки участке, вблизи участка действующих очистных сооружений. Ввод объектов 

проектируемых очистных сооружений, и пуск стоков по новой трассе выполняется после заверше-

ния строительства всех объектов на территории новых ОС. Демонтаж зданий, сооружений и ин-
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женерных сетей ныне действующих очистных сооружений выполняется  после пуска  проектиру-

емых  ОС в эксплуатацию.  В связи с этим условия производства работ  при строительстве объек-

тов канализационных очистных сооружений характеризуются как нестеснённые.  

7.4 Особенности проведения работ: 

 Строительные, монтажные и специальные строительные работы выполняются в строгом со-

ответствии с технологическими картами, в которых детально отражаются методы организации и 

производства работ, способы входного, операционного и приемочного контроля качества с ис-

пользованием современных средств, а также решения по охране труда и технике безопасности. 

 Сжигание отходов на месте не допускается.  

 Территории строительной площадки ограждаются инвентарными ограждениями с устрой-

ством защитных козырьков, перил и т.д. На ограждениях строительных площадок размещается 

информация о строящемся объекте и его границах с краткой характеристикой и указанием органи-

зации, ведущей строительство и ответственного руководителя стройки. 

 Строительная площадка оборудуется освещением и указателями опасных участков и зон, 

пунктами очистки и мойки колес автотранспорта, бункерами-накопителями для сбора строитель-

ного мусора или специальными площадками. Устройство выгребных ям не допускается. 

 На строительном объекте осуществляется постоянный контроль содержания вредных ве-

ществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума. Выполнение работ в ночное вре-

мя производится по разрешению администрации города. 

 Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При необходимости дополни-

тельных разрытий котлованов и траншей оформляется разрешение, а при производстве работ 

обеспечивается безопасный проезд спецавтотранспорта и движения пешеходов. 

 Ответственные конструкции по мере их готовности принимаются в процессе строительства 

(с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта 

промежуточной приемки этих конструкций по установленной форме. Акты освидетельствования 

скрытых работ составляются на завершенный процесс. 

 Прием и монтаж строительных конструкций, материалов в пакетах, изделий и деталей про-

изводится с транспортных средств со строгим соблюдением часового графика при осуществлении 

оперативно-диспетчерского управления ходом работ. Для удаления строительного мусора со стро-

ящихся зданий и лесов применяются закрытые желоба, закрытые ящики или контейнеры. 

 При производстве изоляционных работ запрещается варка и разогрев битумных мастик в 

котлах. Битумная мастика доставляется на строительную площадку автобитумовозами и подается 

к рабочему месту в закрытой металлической таре. 
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 При устройстве и эксплуатации сетей и установок временного электроснабжения на строи-

тельной площадке предусматривается выполнение контрольных операций (визуальный осмотр се-

тей, замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей, проверке непрерывности цепей заземле-

ния и т.д.), проводимых с большой частотой по сравнению с регламентными нормами, установ-

ленными для постоянных сетей. 

 Производство строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснаб-

жения, дорог, подъездов и связи не допускается. В зимнее время обеспечивается утепление по-

жарных гидрантов и емкостей, очистку дорог от снега и выполнение других дополнительных мер 

по усилению пожарной безопасности строек.  

7.5 Обоснование границ опасных зон при монтаже конструкций здания  грузоподъемным 

краном и в случае падения груза со здания. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъёмными 

кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной про-

екции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния 

отлёта груза при его падении согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г табл. Г1.   

Величина минимального расстояния отлета груза при монтаже конструкций при помощи  

крана (Х)  при условии, что груз  на стреле крана не будет перемещаться за контур здания и линию 

ограничения перемещения груза при высоте подъёма:            

- до 10 м составляет 4 м; 

- до 20 м составляет 7 м. 

Расстояние от линии ограничения перемещения стрелы крана до границы опасной зоны 

определяется: Lоп. = Lгр. +1/2*lгр.+ Х. 

Максимальная высота здания от уровня планировки H=Hзд.+2.3м (высота подъема = высота 

здания от уровня планировки + 2,3 м, где 2,3 м – безопасные расстояния по вертикали от низа пе-

ремещаемого груза до перекрытий и площадок, где могут находиться люди). 

Расстояние отлёта груза определяем методом интерполяции. 
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Размер опасной зоны  при перемещении груза краном 

Номер 

здания 
Наименование 

Макси-

мальная 

высота (Н),  

м 

Конструкция 
При перемещении груза 

краном 

Наименова-

ние 

Наимень-

ший габарит 

(b), м 

Наиболь-

ший габа-

рит(a), м 

Минималь-

ное расстоя-

ние отлета 

(Х), м 

Размер 

опасной 

зоны 

L=1/2b+a+X 

1 2 3 4 5 6 9 10 

12 
Здание ме-

хочистки 
15,3 П/ферма 0,3 15,0 5,59 20,7 

    15,3 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 5,59 11,7 

    5 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 2,0 8,1 

11 
Здание до-

очистки 
11,9 П/ферма 0,3 9,0 4,57 13,7 

    11,9 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 4,57 10,7 

    5 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 2,0 8,1 

9 АБК 10,5 П/ферма 0,3 9,0 4,15 13,3 

    10,5 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 4,15 10,3 

    5 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 2,0 8,1 

13 
Сливная 

станция 
6,90 Балка ][20 0,1 5,07 2,76 7,9 

    5 Балка ][20 0,1 5,07 2,0 7,1 

10 

Блок биоло-

гической 

очистки 

5,5 

Арматур-

ные карка-

сы 

0,3 3 2,20 5,4 

    5 

Арматур-

ные карка-

сы 

0,3 3 2,0 5,2 

 

Максимальная высота подъема груза над приобъектным складом от уровня планировки 5м. 

Расстояние отлёта груза определяем методом интерполяции: 

ммм
мм

мм
мH 2)05(

010

04
0 




     

    Величина минимального расстояния отлета при падения грузов со здания (Х*) от стены 

здания определяется согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г табл. Г1 и составляет при высоте 

здания: 

- до 10 м составляет 3,5 м; 

- до 20 м составляет 5 м. 
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Размер опасной зоны  при падении предмета со здания 

Но-

мер 

зда-

ния 

Наименова-

ние 

Макси-

мальная 

высота 

(Н),  м 

Конструкция 
При падении предме-

та со   здания 

Наимено-

вание 

Наимень-

ший габа-

рит (b), м 

Наиболь

ший габа-

рит(a), м 

Мини-

мальное 

расстоя-

ние отле-

та (Х*), м 

Размер 

опасной 

зоны 

L=1/2b+a

+X 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
Здание мех. 

очистки 
13 

Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 3,95 10,1 

          

11 
Здание до-

очистки 
9,6 

Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 3,36 9,5 

          

9 АБК 8,2 
Сэндвич-

панель 
0,2 6,0 2,87 9,0 

          

13 
Сливная 

станция 
4,60 Балка ][20 0,1 5,07 1,61 6,7 

10 

Блок биоло-

гической 

очистки 

5,5 

Арматур-

ные карка-

сы 

0,3 3 1,93 5,1 

 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определяются 

расстоянием в пределах 5 м, если другие повышающие требования отсутствуют в паспорте или 

инструкции завода-изготовителя. 

 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

Работы по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском 

муниципальном образовании» выполняются в соответствии с календарным графиком производ-

ства работ. 

Подготовительный период  строительства – до начала основных работ 

Работы на площадке следует начать с освоения и расчистки площадки строительства.   

Выставляется временное инвентарное ограждение территории строительства 
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Выполняется устройство временных автомобильных дорог, при выезде со стройплощадки 

устраивается «пункт мойки колёс» оборотного водоснабжения.  

Расставляются временные здания и сооружения (контора прораба, пост охраны, бытовые по-

мещения для рабочих, уборные, склады и навесы). У въезда на площадку размещается пост охра-

ны для контроля доступа транспорта и строительных бригад на территорию строительной пло-

щадки. 

Во время выполнения  подготовительных работ выполняется инженерная подготовка пло-

щадки и оснащение процесса строительства необходимыми энергоресурсами. Выполняется под-

ключение временных сетей: линий временного электроснабжения, освещения площадки и связи. 

Подключение временных зданий и сооружений к временным сетям.  

В подготовительный период строительства также выполняется: 

 Демонтаж  и засыпка 2 иловых площадок. 

 Вырубка деревьев и кустарника, подлежащих сносу, расчистка площадки строительства. 

 Вывоз строительного мусора и порубочных остатков на полигон ТБО. 

 Предварительная вертикальная планировка со срезкой неровностей и подсыпкой грунта. 

Основной период  строительства: 

Работы выполняются в следующей последовательности: 

1. Строительство здания  механической очистки. 

2. Строительство здания доочистки 

3. Строительство блока очистных сооружений производительностью 10000м3/сут. 

1. Строительство сливной станции 

2. Строительство здания АБК 

3. Монтаж технологических трубопроводов, сети канализации  и КНС бытового стока. Монтаж 

сетей водоснабжения 

4. Установка пожарных резервуаров емкостью 2х75м3 и  монтаж сетей противопожарного водо-

снабжения 

5. Монтаж сетей ливневой канализации, Монтаж ЛОС (КНС ливневого и очищенного стока) 

6. Монтаж трансформаторной подстанции (выполняет сетевая организация) 

7. Монтаж сетей электроснабжения и связи. 

8. Переключение стоков с существующих очистных сооружений на вновь построенные. 

9. Окончательная вертикальная планировка. Устройство корыта под проезды, тротуары, площад-

ки и газоны, окончательное выравнивание территории.  

10. Благоустройство и озеленение территории.  
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11. Устройство ограждения территории.  

12. Демонтаж зданий, сооружений, инженерных сетей существующих очистных сооружений 

13. Рекультивация земель на территории бывших очистных сооружений. 

14. Демонтаж временных зданий и сооружений 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

    Геодезическая разбивочная основа объекта 

- Разбивка осей здания; 

Перечень ответственных конструкций 

- Устройство монолитных железобетонных конструкций; 

- Монтаж наружных ограждающих конструкций; 

- Монтаж технологического оборудования 

Перечень скрытых работ  

- Осмотр открытых котлованов на соответствие их результатам изысканий; 

- Устройство  основания и подготовки под фундаменты; 

- Укладка арматуры; 

- Освидетельствование и приемка опалубки перед бетонированием; 

- Устройство монолитных железобетонных фундаментов; 

- Скрытые работы по устройству гидроизоляции; 

- Устройство монолитных фундаментов под оборудование; 

- Скрытые работы по устройству пандусов; 

- Скрытые работы по монтажу металлического каркаса; 

- Скрытые работы по монтажу стеновых сэндвич-панелей  

- Скрытые работы по монтажу кровельных сэндвич-панелей  

- Скрытые работы по монтажу перегородок. 

- Скрытые работы по устройству крылец; 

- Скрытые работы по устройству пандуса; 

- Скрытые работы по устройству козырьков над входами; 

- Скрытые работы по установке окон; 
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- Скрытые работы по установке дверей; 

- Скрытые работы по установке ворот; 

- Скрытые работы по устройству полов из бетона; 

- Скрытые работы по устройству полов из керамической плитки; 

- Скрытые работы по устройству антикоррозийной защиты; 

- Нанесение огнезащитной краски на металлические конструкции; 

- Приемка фасадов здания. 

Перечень работ по монтажу участков сетей инженерно-технического обеспечения 

- Подготовка основания под трубопроводы; 

- Величина зазоров и выполнения уплотнений стыковых соединений 

- Устройство колодцев 

- Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев 

- Устройство упоров 

- Противокоррозионная защита трубопроводов 

- Засыпка трубопроводов с уплотнением. 

 

 

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

10.1. Организация подготовительного периода строительства 

10.1.1 Работы по подготовке площадки строительства и участков производства работ. 

В состав работ подготовительного периода входят работы, связанные с освоением строи-

тельной площадки и инженерной подготовки площадки, необходимые для обеспечения нормаль-

ного развития строительства и осуществления его индустриальными методами. 

Работы подготовительных этапов: 

1. До начала производства строительно-монтажных работ должны быть получены необходимые 

разрешения и согласования соответствующих административных органов. 

2. Выполняется вырубка деревьев и кустарника. Отвозка отходов, строительного мусора и по-

рубочных остатков на полигон ТБО.  

3. Выполняется предварительная планировка территории застройки (срезка неровностей, засып-

ка впадин, и выемок, существующих отстойников), обеспечивающей организацию временных сто-

ков, поверхностных вод с уклоном не менее 0,003.  
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4. Устанавливается временное инвентарное ограждение строительной площадки высотой 2 м по 

ГОСТ Р58967-2020  из профнастила по металлическим столбам,  с установкой металлических во-

рот шириной 4,0 м, препятствующее  нахождению, людей, не занятых в производстве работ, на 

стройплощадке. 

5. Устраивается пост охраны для контроля и предотвращения диверсий и хищений со строи-

тельной площадки.  Контроль возлагается на охрану. 

6. Вопросы обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией и другими энергоре-

сурсами решаются заказчиком. Технические условия на подключения к существующим сетям 

должны быть выданы заказчиком подрядчику для разработки проекта производства работ. 

7.   Обеспечение площадки на время строительства осуществляется: 

­ Электроснабжение строительной площадки осуществляется от временных электросетей, под-

ключённых к существующей ТП  на территории существующих ОС, от которой в настоящее время 

осуществляется электроснабжение действующих ОС. Для подключения  временных электросетей 

необходимо получить технические условия на временное электроснабжение площадки строитель-

ства, которые будут выданы энергоснабжающей организацией. Устанавливается ВРУ, от которого 

происходит подключение потребителей. Для освещения строительной площадки используются 

прожекторы ПЗС-35, установленные на деревянные опоры высотой 9 м. Рабочие места освещают-

ся переносными светильниками СПО- 300. 

­ Водой на хозяйственно-бытовые нужды, технологические цели и пожаротушение (для техни-

ческих целей и пожаротушение в цистернах от существующей водопроводной сети на территории 

действующих ОС, для питьевых и хоз.-бытовых нужд привозная вода  в пластиковых бутылях из 

расчёта 5-10 л на человека). 

­ В качестве уборных используется биотуалет. Временные здания и сооружения  обеспечены си-

стемой сбора стоков в накопительные ёмкости, которые по мере накопления сливаются в прием-

ную камеру действующих очистных сооружений. 

8. Устанавливаются временные здания и сооружения по ГОСТ Р58760-2019 «Здания мобильные 

(инвентарные) Общие технические условия». Под административно-бытовые здания используются 

временные здания контейнерного типа. Выполняется подключение временных зданий и сооруже-

ний к временным сетям электроснабжения. 

9. Строительная площадка обеспечивается освещением, средствами связи, противопожарным 

инвентарем. 

10. Выполняется подготовка площадок для приема и складирования, доставка необходимых 

для начала строительства приспособлений, инвентаря, инструмента, устройство источников пожа-

ротушения. 
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11. Перед въездом - выездом на стройплощадку устанавливается информационный щит, схему 

движения автотранспорта, план пожарной защиты, а также устраивается пункт мойки колес, обо-

рудованные системой оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр».  

12. Для уборки строительного мусора со стройплощадки устанавливаются контейнеры. 

13. Устраиваются временные дороги с покрытием из дорожных плит шириной 3,5 с односто-

ронним движением автотранспорта, частично используются существующие на площадки проезды 

с асфальтовым покрытием, покрытием из бетонных плит и улучшенным грунтовым покрытием. 

Знаками указываются пути безопасного перемещения автотранспорта и персонала предприятия, не 

участвующего в производстве строительных работ.  

14. Строительная площадка оборудуется необходимыми сигнальными и предупредительными 

знаками, обеспечивающими безопасное производство работ. 

Организация материально-технического снабжения строительства заключается в своевре-

менной выдаче заказов соответствующим организациям на изготовление и поставку конструкций, 

изделий, материалов и механизмов. 

В подготовительный период строительства определяется порядок контроля и приемки по-

ступающих на строительную площадку конструкций, изделий и материалов.  

Уточняется начало и окончание строительства объектов. Очередность и сроки проведения 

работ подготовительного периода указаны в календарном плане. 

10.1.2 Вырубка деревьев и кустарника. 

В состав подготовительных работ входят работы по расчистке площадки, на участке строи-

тельства подлежат удалению деревья, кустарники. 

Удаление деревьев выполнять целиком. Деревья, предназначенные к удалению спиливать 

ручной бензопилой, очистить их от сучьев, распилить на сортименты (деловую древесину, дрова)  

и вывезти с территории, а затем на освободившейся площади выкорчевать пни корчевальной ма-

шиной. 

Вывоз сучьев, веток, порубочных остатков и пней, осуществляется силами строительной ор-

ганизации на полигон ТБО.  

Вырубка деревьев  

Наименование 
Единица 

измерения 

Общий 

объём ра-

бот по де-

монтажу  

Масса 

единицы, 

т 

Общая 

масса, т 

 

1 2 3 4 5 

Вырубка деревьев Дств.=20 см шт. 5     

 Вырубка деревьев–  ствола до 24 см;  пня до         
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1 2 3 4 5 

26 см; 

Количество деревьев (по плану) – редкий мел-

кий лес (420 шт./га) 
га 0,012     

Деловая древесина м
3
 0,714     

 Дрова м
3
 0,119     

Крона, ветви, сучья (1.04м3/1дер.) (объёмный 

вес ветвей и сучьев свежесрубленного дерева 

(береза) - 0,900 т/м3).Коэф-т перевода складоч-

ного объёма в плотный К=0,57 

м
3
 2,964 0,850 2,519 

 Корчёвка пней (1шт. – 75 кг) шт. 5 0,075 0,375 

Отходы от рубки деревьев тн     2,894 

Возврат от вырубки деревьев          

 

10.2. Технологическая последовательность и методы производства основных строительно-

монтажных работ. 

10.2.1. Геодезические работы. 

Заказчик до начала строительства обязан передать генподрядчику рабочую документацию и 

технические паспорта на знаки геодезической основы нового строительства. В процессе строи-

тельства знаки геодезической разбивочной основы должны находиться под наблюдением за их со-

хранностью представителем генподрядчика, назначенного приказом и имеющего соответствую-

щие лицензии. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров нового строительства, являет-

ся обязательной частью производственного контроля качества. Контроль должен быть непрерыв-

ным. Контролируемые в процессе производства работ геометрические параметры здания, методы 

геодезического контроля, порядок и объем проведения должны быть установлены проектом про-

изводства геодезических работ (ППГР) 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

 создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение 

разбивочной сети площадки с выносом в натуру главных осей и отметок здания и передачи её за-

казчиком генеральному подрядчику; 

 создание внутренней разбивочной сети здания (на исходном и монтажном горизонтах); 

 наблюдение за перемещениями конструкций ограждения котлована и существующими зда-

ниями, попадающими в зону влияния работ; 

 инструментальный контроль точности геометрических параметров здания (отдельных его 

элементов), являющийся составной частью операционного контроля качества строительных про-

цессов с составлением исполнительной документации. 
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 При выполнении геодезических работ следует руководствоваться СП 126.13330.2017 Свод 

правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. 

10.2.2. Земляные работы. 

При производстве земляных работ следует руководствоваться правилами, изложенными в 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ППР технологических картах, в специ-

альных инструкциях, "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фун-

даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". Для обеспечения безопасных условий 

производства земляных работ необходимо особое внимание уделять вопросам безопасной эксплу-

атации землеройных машин и механизмов, правилам разработки грунта.  

Планировочные земляные  работы и работы  при вертикальной планировке.  

Перед началом работ выполняется срезка растительного слоя грунта. Почвенно-

растительный грунт,  срезанный на площадке,  перемещается и складируется в бурты во времен-

ном отвале с целью дальнейшего использования при озеленении территории.  

Выполняется предварительная грубая вертикальная планировка с разравниванием основных 

неровностей и организацией уклона 1 - 2° в сторону внешнего контура площадки с устройством в 

необходимых случаях кюветов для стока атмосферных и поверхностных вод. 

Разбивочные работы при устройстве вертикальной планировки следует производить при по-

мощи геодезических инструментов с тщательным соблюдением проектных осей и отметок соору-

жения. При разбивке насыпей должна учитываться их последующая осадка.  

Для планировочных работ используется бульдозер типа ДЗ - 29 (Д - 535) на базе трактора Т-

74. Среднее расстояние перемещения грунта по площадке  - 60 м. 

На площадке согласно  Плану земляных масс  имеется значительный недостаток местного 

минерального грунта. Извлеченный вытесненный грунт при разработке котлована под здания и 

сооружения используется в насыпи при вертикальной планировке.  

Уплотнение насыпи при вертикальной планировке выполняется кулачковыми катками  ДУ-

26 массой 8тн за 6 проходов  катка по одному следу толщина слоя до 30 см. 

На завершающей стадии строительства перед работами по благоустройству выполняется 

окончательная вертикальная планировка, устраивается корыто под проезды, тротуары, площадки и 

газоны и происходит окончательное выравнивание территории. Местный растительный грунт ис-

пользуется для устройства газонов, недостающий растительный грунт подвозится. 

  

10.2.3.  Устройство отсыпки строительной площадки 

При производстве работ по  отсыпке и уплотнению земляных масс следует руководствовать-

ся СП 45.13330.2012* «Земляные сооружения, основания и фундаменты».  Перед выполнением 
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отсыпки выполняют выемку торфа под зданиями и сооружениями. Выемка торфа выполняется 

экскаватором ЭО 3322 А с емкостью ковша 0,5 м3. Изымаемый торф разрабатывается с погрузкой 

в автосамосвалы  перевозкой до 1 км и выгрузкой на свободной площадке существующих очист-

ных сооружений. После выполнения демонтажных работ на площадке существующих очистных 

сооружений выполняют разравнивание торфа с перекрытием его слоем растительного грунта и 

устройством газонов с посевом трав. 

Мощность заменяемого слоя торфа под объектами определяется исходя из геологических 

условий: 

- Блок биологической очистки (№10 по ГП) скв. 13 (1,3 м), скв.3(1,5м) скв.4(2,2м) 

скв.14(2,5м) скв.5(3,0м); 

- Здание доочистки (№11 по ГП) скв. 5 (3,0 м), скв.6 (2,9м); 

- Здание механической очистки (№12 по ГП) скв. 7 (0,7 м), скв.8 (0,9м) скв. 17 (0,9 м), скв.12 

(0,8м) скв. 20 (1,3 м); 

- КНС очищенного стока (№16 по ГП) скв. 15 (1,8м); 

- КНС дождевого стока (№10 по ГП) скв. 15 (1,5м). 

- Камера КП-1скв. 11 (1,0м). 

Торф под зданиями и сооружениями заменяют на  подсыпку из непучинистого песчаного 

грунта с послойным уплотнением. 

Уплотняемый слой должен выходить за наружные грани фундамента не менее 80 см. 

Для удобства производства работ всю уплотняемую площадь разбивают на отдельные карты, 

на каждой из которых последовательно чередуются выполнение основных работ по отсыпке грун-

та и его уплотнению.  

Грунты, используемые для уплотнения не должны содержать мусор, чернозем, отходы стро-

ительного производства, органические включения, включения размером более 20 см и более 0,3 от 

толщины отсыпаемого слоя. 

Грунты отсыпки должны доставляться на площадку в состоянии оптимальной влажности 

(W0 = ок. 0,1 для для крупных песков) или должно производиться доувлажнение их до оптималь-

ной влажности на месте укладки проливкой водой. 

Верхний слой естественного грунта уплотняется до природной плотности слагающих его 

грунтов (см. материалы инженерно-геологических изысканий). 

Послойное уплотнение производить в 2 этапа до коэффициента уплотнения не ниже 0,95, до-

стижения модуля упругости подушки не менее 30 МПа. Плотность скелета грунта должна быть не 

менее 1,65 т/м3. 
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1 ЭТАП: для предупреждения образования вала перед вальцом катка целесообразно произ-

водить предварительную подкатку уплотняемого грунта более легкими кулачковыми катками(8 т) 

с пониженным давлением воздуха 0,4-0,6 МПа (4-6 атм) в шинах или тракторами. Толщина отсы-

паемого слоя - 15 см при четырех проходах катка по одному следу.  

 2 ЭТАП: доуплотнение верхнего слоя следует осуществлять тяжелыми прицепными катка-

ми на пневмоколесном ходу (25 т) толщина слоя -  25 см при шести проходах катка по одному 

следу. После уплотнения каждого слоя проверяется качество выполненных работ и при обеспече-

нии проектной плотности производятся отсыпка и уплотнение следующего слоя. При высоком 

уровне грунтовых вод на площадке нижнюю часть подушки отсыпают в воду сразу на всю высоту 

столба воды.  

Уплотнение производят путем последовательных замкнутых проходок катка по всей площа-

ди отсыпки (карты) с перекрытием каждой проходкой предыдущей на 0,15…0,25 м. Закончив 

укатку площадки, процесс повторяют столько раз, сколько требуется проходок катка по одному 

следу для достижения необходимой плотности. 

В ходе уплотнения следует контролировать влажность и плотность скелета грунта.  

Земляные работы при устройстве фундаментов зданий и сооружений. 

Разработка грунта под здания и сооружения выполняется от чётных натуральных от-

меток для сокращения объёмов земляных работ. 

Закрепление разбивочных осей в наиболее характерных точках производится железобетон-

ными металлическими и иными прочными знаками. В процессе производства земляных работ 

должна быть обеспечена сохранность всех вынесенных знаков закрепления разбивки осей, углов и 

реперов. В случае повреждения знаки следует немедленно восстанавливать. 

Разработка выемок под здание выполняется при помощи экскаватора ЭО-3322А (обратная 

лопата) с ёмкостью ковша 0,5м3 с наибольшей глубиной копания траншей – 5м, котлованов - 4,3м. 

Выполняется разработка котлована под резервуар блока емкостей, и строительство резервуа-

ра, затем выполняется разработка траншей под столбчатые фундаменты колонн по осям здания. 

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенами без креплений разрешается только в 

грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод и глубине их не более указанной 

в п.п. 5.2.4. СНиП 12-04-2002. 

Работы по сооружению фундаментов и других подземных устройств  в траншеях без крепле-

ний (с вертикальными и близкими к ним стенками), следует осуществлять вслед за отрывкой во 

избежание осыпания или сползания грунта. 
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Крутизна откосов траншей и котлованов в грунтах естественной влажности принимается со-

гласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве ч. 2. Строительное производство". 

5.2.6 табл. 1. 

 

Наименование и характеристика грунтов 

Крутизна откосов  при глубине выемки, м, 

не более 

1,5 3 5 

Насыпные неуплотненные 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 

Песчаные, гравийные 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 

Супеси 1 : 0,25 1 : 0,67  1 : 0,85 

При свободных условиях производства работ траншеи под инженерные  сети в грунте есте-

ственной влажности разрабатываются с откосами.  

Разработка грунта, требуемого для обратной засыпки выполняется в отвал. Отрывку  котло-

ванов  производить  с  недобором  грунта экскаватором на 10 - 20 см с последующей зачисткой дна  

до проектной отметки вручную. 

Обратную засыпку пазух фундаментов с наружной стороны  выполнить талым непучинистым 

грунтом (щебень, средне и крупнозернистые пески, щебень, шлак, гравий, керамзит, галька и т. п.) 

с тщательным послойным уплотнением, с проливкой водой и доведением объемного веса до 1,65 

т/м³. Для засыпки пазух фундаментов используются местные грунты (пески) и привозной песча-

ный грунт. Вытесненный излишний  и непригодный для обратной засыпки пазух фундаментов 

грунт  используется для устройства насыпи при вертикальной планировке. 

Для обратной засыпки грунта в пазухи конструкций используется бульдозер типа ДЗ - 29 (Д - 

535) на базе трактора Т-74.  Уплотнение грунта в пазухах фундаментов выполняется при помощи 

пневматических трамбовок. 

После устройства фундаментов обратную засыпку за стенки фундаментов выполняют экска-

ватором ЭО-3322А, выполняют планировку подсыпки под полы и уплотнение пневматическими 

трамбовками. Для подсыпки под полы используются местные  и привозные непучинистые песча-

ные грунты. Обратную засыпку пазух фундаментов с наружной стороны при помощи бульдозеров. 

При устройстве насыпи по всей площадке частично выполняют вертикальную планировку с под-

сыпкой непучинистого грунта до красных планировочных отметок снаружи зданий сразу после 

завершения работ нулевого цикла. Работы по возведению наземной части здания можно начи-

нать только после отсыпки грунта с наружной части здания до красных отметок. 

В связи со значительной мощностью насыпаемого слоя (до 4,6 м) в местах устройства кры-

лец и пандусов насыпь вокруг здания выполнять непучинистым грунтом до отметок подошвы ос-

нований фундаментов под крыльца. Насыпные грунты тщательно уплотнять  до К уплотнения 0,95 

и доведением объемного веса до 1,65тн/м3.  После возведения оснований, стенок и площадок кры-
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лец выполняется отсыпка грунта снаружи до планировочных отметок. Подсыпку грунта до осно-

вания площадок крылец за стенки крыльца выполнять также непучинистым песчаным грунтом с 

тщательным послойным уплотнением. 

Земляные работы при монтаже инженерных сетей. 

В связи со значительным объемом насыпаемого грунта по площадке (h max  до 4,6м) и необ-

ходимостью отсыпки грунта вокруг зданий для возможности ведения монтажа зданий выше 0,000 

проектом принято разработку траншей под сети на площадке (вблизи строящихся зданий) вести от 

планировочных  (красных) отметок. 

Разработка грунта в траншеях выполняется при помощи экскаватора обратная лопата ЭО-

3322А с ёмкостью ковша 0,5 м3 с наибольшей глубиной копания траншей – 5 м, котлованов - 4,3 

м. 

Разработка грунта в траншеях под сети выполняется в отвал. Местный грунт используется 

для обратной засыпки траншей. Вытесненный и излишний грунт  при разработке траншей  ис-

пользуется при вертикальной планировке.   

Разработка траншей под наружные сети водопровода и канализации для сокращения объё-

мов земляных работ выполняется преимущественно от чёрных натурных отметок. Разработка 

траншей под сети электроснабжения, связи и пр., выполняется от красных планировочных от-

меток. 

Ширина траншеи по низу для прокладки сетей определяется по СП 45.13330.2017. Земляные 

сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 табл. 6, но 

принимается не менее ширины режущей кромки рабочего органа экскаватора (850мм) и составля-

ет  min 0,95 м (в суглинистых грунтах)  и min 1,0 м (в песчаных грунтах) без учёта креплений.  

При свободных условиях производства работ траншеи под инженерные  сети   в грунте есте-

ственной влажности и в обводнённых грунтах с наличием грунтовых вод разрабатываются с отко-

сами. Крутизна откосов выемок на площадке в сложных гидрологических условиях, подвергаю-

щихся увлажнению грунтовыми водами,  в которых выполняется осушение грунтов методом от-

крытого водоотлива, определяется согласно СП 86.13330.2014, СП45.13330.2012 прил. «В» и при-

нимается 1 : 1– в песчаных грунтах, 1 : 0,5 – в глинистых грунтах (в среднем для подсчета объёмов  

работ). 

Осушение траншей от грунтовой и атмосферной воды осуществляется также как и при раз-

работке выемок под здания и сооружения -  методом открытого водоотлива - откачкой притекаю-

щей воды центробежными самовсасывающими насосами (НЦС-3, производительность 8-60 

м3/час, напор 21,7–4,3 м).  Вдоль траншей на дне выемок устраиваются водоотводные канавы с 

уклоном 0,01-0,02 в направлении водосборных приямков зумфов с дренажной засыпкой из щебня 
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или гравия. Удаление воды производится из зумфов самовсасывающими насосами. Дренажные 

воды от насосов передаются в голову очистных сооружений (в водоизмерительный лоток). 

Обратную засыпку траншей над трубой и подбивку грунта возле труб выполнять вручную. 

Обратная засыпка верхней части траншеи выполняется  бульдозером типа ДЗ - 29 (Д - 535) на базе 

трактора Т-74. Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки 

(кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по 

трассе  траншеи валика, размеры которого следует определять с учётом последующей естествен-

ной осадки грунта. Наличие валика не должно препятствовать использованию территории в соот-

ветствии с её назначением. 

Под проезжей частью дорог, и на площадях, занимаемых проектируемыми газонами и участ-

ках, где распределяется по поверхности растительный грунт, обратную засыпку производят с по-

слойным уплотнением без устройства валика над трубопроводом. Уплотнение грунта в траншеях 

выполняется механизированным способом. 

Для механизированной разработки траншей под электрокабели и кабели связи используется 

экскаватор ЭО-2621 с ёмкостью ковша 0,25м
3 

(узкий ковш). Грунт при устройстве траншей под 

электрокабели складировать у места производства работ. 

При прохождении трассы под автодорогами с твёрдым покрытием обратную засыпку тран-

шей вести песчаным (местным) грунтом с послойным уплотнением и оформлением акта о степени 

уплотнения в соответствии с требованиями  СП 34. 13330.2012. «Автомобильные дороги». Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.05.02-85*. Ремонт дорожного покрытия производить с учетом 

технических требований ВСН 02-74. 

Вытесненный грунт от разработки траншей  под сети используется в вертикальной пла-

нировке на площадке.   

Обратная засыпка траншей инженерных коммуникаций производится после проведения их 

испытаний и оформления акта, выполнения изоляции стыков, каналов, ниш и получения разреше-

ния на проведение обратной засыпки. 

Засыпку траншей для подземных коммуникаций грунтом необходимо осуществлять вслед за 

прокладкой трубопроводов, также необходимо принимать меры против сдвига их по оси и против 

повреждений трубопроводов и их изоляции. 

Засыпка траншей с уложенными подземными трубопроводами производится в два приема. 

Сначала  трубопроводы засыпаются с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнени-

ем не мёрзлым привозным песчаным грунтом, не содержащим твердых включений на высоту не 

менее 0,3 м над верхом полиэтиленовых труб и на 0,2 м над верхом стальных труб. Затем оставша-

яся верхняя часть траншеи засыпается механизированным способом - бульдозером типа ДЗ - 29 (Д 
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- 535) на базе трактора Т-74 путем осторожного сбрасывания грунта. Для обратной засыпки верх-

ней части траншеи используется местный, ранее разработанный в траншеях  грунт. 

Земляные работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций допуска-

ются только после принятия мер, исключающих повреждение коммуникаций, и лишь при наличии 

письменного разрешения организации, ответственной за их эксплуатацию. Разработка грунта в 

местах расположения действующих электрических кабелей допускается лишь в присутствии пред-

ставителя организации, эксплуатирующей кабельную сеть и с предварительным установлением 

точного расположения каждого кабеля.  

До начала работ подземные коммуникации, расположенные в зоне работ для определения их 

трассы и глубины заложения должны быть вскрыты шурфами шириной, равной ширине траншеи, 

длиной по 2 м в каждую сторону от места пересечения до проектных отметок дна транше, и при 

необходимости раскреплены. Контрольное шурфование обеспечивает сохранность действующих 

коммуникаций и позволяет максимально использовать земляную технику вблизи подземных ком-

муникаций. Коммуникации вскрывают с помощью лопат, без применения ударных инструментов 

и только под надзором эксплуатационной организации. Организации, эксплуатирующие подзем-

ные коммуникации, должны до начала производства указанных работ обозначить на местности 

оси и границы этих коммуникаций хорошо заметными знаками. Места вскрытия ограждают зна-

ками, указывающими назначение вскрытых коммуникаций, и освещают в ночное время.  
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Подвеска пересекающих траншею 

коммуникаций: 

 

а — одного или нескольких кабелей;  

б — кабельной канализации;  

в — трубопроводов;  

 

1 — укладываемый трубопровод;  

2 — короб из досок или щитов;  

3 — подвески-скрутки;  

4 — бревно или брус;  

5 — кабель;  

6 — асбоцементные трубы кабель-

ной канализации;  

7 — подкладки;  

8 — перекладины;  

9 — двутавровая балка;  

10 — подвеска из круглой стали;  

11— трубопровод, пересекающий 

траншею. 

 

 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не обозна-

ченных в имеющейся проектной документации, земляные работы приостанавливают, на место ра-

боты вызывают представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения, одновременно 

указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных подземных 

сооружений от повреждений. 

Разработка грунта экскаватором или другими землеройными машинами разрешается не бли-

же 2 м от боковой стенки и не ближе 1 м над верхом подземной коммуникации. Оставшийся грунт 

дорабатывается пневмовакуумными установками или вручную без применения ударов (ломом, 

киркой, лопатой, механизированным инструментом) и с принятием мер, исключающих поврежде-

ния коммуникаций при вскрытии. Мерзлый грунт должен быть предварительно отогрет. 

Пересекаемые коммуникации должны вскрываться и подвешиваться по типовым проектам.   

Обнаруженные подземные коммуникации заключают в деревянные короба из досок толщи-

ной 3—5 см и с помощью скруток из проволоки диаметром 5 мм их подвешивают к деревянному 

или металлическому лежню, проложенному поперек траншеи. Концы лежня должны перекрывать 

траншею не менее чем на 0,5 м в каждую сторону. 
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Вскрытые электрические кабели и кабели связи можно защищать от механических повре-

ждений и провисания с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических труб, подвеши-

ваемых к лежню. 

При ширине разрабатываемой траншеи более 1 м в местах пересечения с водопроводом,  ка-

нализацией  необходимо в целях защиты этих трубопроводов от повреждения и провисания под-

весить их к деревянному или металлическому брусу с помощью скруток из проволоки или сталь-

ных подвесок. При этом обеспечивают сохранность изоляции трубопроводов. При отрицательных 

температурах воздуха принимают меры, предохраняющие вскрытие коммуникации от замерзания. 

Во всех случаях тепловая изоляция защищается от увлажнения оберткой гидроизоляционными 

материалами. Толщина тепловой изоляции принимается в пределах 50 - 100 мм в зависимости от 

продолжительности вскрытия и температуры воздуха. 

Детальная проработка конструкций вывешивания существующих коммуникаций с уточнени-

ем объёмов расхода материалов на детали подвески, составлением спецификаций разрабатывается 

в ППР подрядной организацией, выполняющей производство работ.  В данном проекте для вклю-

чения в смету объёмы работ по вывешиванию подземных коммуникаций принимают с погонного 

метра пересекающего траншею короба. Для включения объемов в смету принимают вывешивание 

все обозначенных на профиле действующих существующих коммуникаций, попадающих в тран-

шею. Разработка грунта выполняется вручную вблизи обозначенных на профиле сущ. коммуника-

ций. 

При производстве земляных работ обследование состояния грунтов отражается с обязатель-

ным оформлением актов проверки качества грунтов по форме Инспекции Государственного Ар-

хитектурного - строительного надзора (ИГАСН). 

При производстве земляных работ следует руководствоваться правилами, изложенными в 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ППР технологических картах, в специ-

альных инструкциях, "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фун-

даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". Для обеспечения безопасных условий 

производства земляных работ необходимо особое внимание уделять вопросам безопасной эксплу-

атации землеройных машин и механизмов, правилам разработки грунта. 

 

10.2.4. Свайные работы (методом забивки копровой установкой) 

Фундаменты под здание - свайные (сваи размерами 300х300 мм) забивные. 

Для забивки свай используется копровая установка С860 на базе экскаватора 4121А. 

Основным работам по устройству свайных фундаментов должны предшествовать подготови-

тельные работы:  
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- грунт по всему периметру котлованов под здания слой 2 - торф сильноразложившийся, 

насыщенный водой полностью выбирается до отметки  низа подошвы слоя и основание уплотня-

ется (коэффициент уплотнения Купл.=0.98). 

- разбивка осей свайного поля;  

- завоз и складирование свай, при этом необходимо до массового завоза свай произвести 

контрольные испытания пробных свай динамической нагрузкой с погружением их острия на про-

ектные отметки.  

Контрольные испытания выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-2012 и СП 

24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85» с последу-

ющим составлением актов испытания пробных свай. Замеренный остаточный отказ не должен 

превышать расчетного, определяемого по приложению Д СП45.13330.2012 «Земляные сооруже-

ния, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» Отказ для произ-

водственной забивки определять только после «отдыха» свай, который в соответствии с ГОСТ 

5686-2012 составляет 10 суток 

В случае, если отказ свай превышает расчетный, производственную забивку свай не выпол-

нять, сообщить об этом в проектный институт для установления необходимости контрольных ис-

пытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта; 

- проверка заводских паспортов на сваи; 

- проверка соответствия маркировки на сваях их действительным размерам; 

- отбраковка свай, имеющих недопустимые дефекты (трещины, сколы и т.д.).  

Сваи перед погружением необходимо очистить от намерзших к ее поверхности комьев грун-

та, льда и снега, жировых пятен. 

Забивка сваи должна быть принята по акту комиссией. В акте указываются данные о сваях 

(марка, завод-изготовитель, номер сваи, номер партии, номер паспорта, размеры сваи по проекту и 

фактические), месяц, число и время погружения сваи, глубина погружения (проектная и фактиче-

ская). 

Сваи следует забивать на проектные отметки. 

Срубку голов свай выполнять по кондуктору из обжимных уголков с упругой прокладкой. 

После срубки торец сваи должен иметь горизонтальную площадку не менее 70% от площади по-

перечного сечения сваи. При этом односторонние сколы и обнажения арматуры ниже скола не до-

пускаются. 

При недопогружении свай до проектных отметок следует обратиться в проектный институт и 

установить причины недопогружения. Работы приостановить. 
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Допускаемые отклонения оси сваи в кустах для крайних свай поперек оси свайного ряда не 

должны превышать 6см, для свай вдоль оси свайного ряда не должны превышать 9см. 

Контроль за отклонением оси сваи рекомендуется вести по ходу их погружения. В случае 

превышения допускаемых отклонений поперек оси стены следует погружать сваи-дубли по ходу 

производственной бойки ввиду труднодоступности погружения сваи-дубля после погружения всех 

свай. 

Сваи забивать в предварительно пробуренные лидерные скважины Ø300.  После забивки 

сваи должны проверяться  на правильность расположения в плане. 

Контроль качества работ по устройству свайных фундаментов должен производиться на всех 

этапах и осуществляться производителем работ и представителями авторского и технического 

надзора заказчика. 

Сопряжение сваи с монолитным ростверком проектом предусмотрено жестким - заделка 

свай на 50мм, оголенной арматуры в ростверк - на 450 мм для свай длинной 7 м) 

Свайные фундаменты на пучинистых грунтах, остающиеся зимой без достаточной пригрузки 

от веса здания, следует утеплить по проекту производства работ слоем грунта или теплоизоляци-

онным материалом. 

Приемка работ по устройству свайных фундаментов должна производиться на основании:  

а) проекта свайных фундаментов; 

б) паспортов заводов изготовителей на товарный бетон и сваи с пометкой о месте примене-

ния; 

в) актов: лабораторных испытаний контрольных бетонных образцов, антикоррозионной за-

щиты, геодезической разбивки осей свай; 

г) исполнительных схем расположения свай с указанием их отклонений (в плане, по высоте), 

обозначением свай-дублей; 

д) сводных ведомостей и журналов погружения свай; 

е) результатов контрольных испытаний свай статическими нагрузками. 

Производство и приемку свайных работ вести в соответствии с СП 45.13330.2012 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

Обратную засыпку пазух  произвести среднезернистым песком . Слои укладывать послойно 

через 200-300  мм с утрамбовкой механизированном способом. Плотность грунта довести до 1,65 

г/см³. 

Для устойчивой работы сваебойного станка необходимо выполнить основание из дорожных 

плит 2П35.18-АIV  класс бетона В22,5 (М300) по выровненному песчаному (ПГС) основанию 

толщ. 100 мм. Кол-во плит на площадку составляет для следующих зданий и сооружений: 
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Здание биологической очистки: V=264 шт.*0,88м3  S=1663,2м2.   

Здание доочистки: V=48 шт.*0,88м3  S=302,4м2.   

Здание мехочистки: V=120 шт.*0,88м3  S=756м2.   

Здание АБК: V= 34шт.*0,88м3  S=214,2м2.  

Здание сливной станции:  V= 4шт.*0,88м3  S=25,2м2 

Расход плит принять с учетом 3-х кратной оборачиваемости. Объёмы по устройству песча-

ного (ПГС) основания учтены в объемах подсыпки под полы. 

Мероприятия по сохранению существующих зданий при забивке свай 

В проекте производства работ необходимо предусмотреть все мероприятия по технике без-

опасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, часть 1 "Безопасность  труда  в стро-

ительстве. Общие требования", СНиП 12.04-2002, часть 2 “Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство”, ППБ 01-2012 “Правила пожарной безопасности”, ВСН 490-87 “Про-

ектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях  рекон-

струкции промышленных предприятий и городской застройки”.  

Необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием существующих зданий как в пери-

од производства работ, так и в последующий период, до стабилизации осадок. Для наблюдения за 

деформациями конструкций могут быть использованы маяки, устанавливаемые на имеющиеся в 

конструкциях трещины.  

Осмотр конструкций и измерение деформаций необходимо повторять после забивки соот-

ветственно 10, 20, 30 и каждых последующих 10 свай. Результаты наблюдений необходимо зано-

сить в журнал осмотров, указывая дату, фамилии должностных лиц, производивших осмотр. Из-

мерения осадок здания производить нивелиром. 

При выявлении повреждений и появления дополнительных деформаций конструкций зда-

ний, свайные работы необходимо приостановить, выяснить их опасность и, в случае необходи-

мости, принять защитные меры (отколоть отслоившуюся штукатурку, установить защитные 

ограждения) или выполнить мероприятия по усилению конструкций 

При дальнейшем развитии деформаций зданий или дополнительных неравномерных оса-

док фундаментов, для уменьшения колебания здания применять лидерные скважины  диамет-

ром,  равным  стороне сваи квадратного сечения - 300 мм  и  глубиной  2,5 м. Сваи с лидером 

подлежат динамическому испытанию после 10 дневного отдыха. 

Забивку свай следует начинать с наиболее удаленных рядов и при развитии осадок здания 

уменьшать высоту падения ударной части молота. 
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При выборе молота для забивки свай предпочтение следует отдавать тяжелым механиче-

ским или паровоздушным молотам с регулируемой высотой падения ударной части, которая не 

должна превышать 2,0 м. 

В зимнее время погружение свай следует производить в лидерные скважины, разбуренные 

на глубину промерзания диаметром 300мм.  

 

10.2.5. Устройство монолитных столбчатых фундаментов, монолитных фундаментных ба-

лок и (или) монолитного цоколя. 

Столбчатые монолитные ж.б. фундаменты выполняются под каждую колонну, стойку рамы 

здания, между столбчатыми фундаментами устраивают монолитный цоколь или фундаментные 

балки. 

Разработка грунта под фундаменты. Под столбчатые ростверки колонн разработка грунта 

выполняется экскаватором  ЭО-3322А с ёмкостью ковша 0,5 м3,  добор грунта в котлованах вы-

полняют вручную. 

Устройство подготовки под фундаменты. Под фундаментами предусмотреть противопучи-

нистую подушку из непучинистого уплотненного песчаного грунта или ПГС и бетонная подготов-

ка.  

Опалубочные работы. После устройства бетонной подготовки приступают к установке опа-

лубки фундаментов. Для фундаментов используют инвентарную разборно-переставную опалубку. 

Основные элементы деревянной или комбинированной опалубки – щиты   из досок толщиной 25-

30 мм с облицовкой водоупорной фанерой или из досок с обшивкой щитами с формующей сторо-

ны кровельной сталью или пластиком. Щиты опалубки для устройства столбчатых фундаментов 

собирают в укрупнённые блоки – прямоугольные  или ступенчатые короба и краном подают к ме-

ту установки. При устройстве опалубки цоколя или фундаментных балок - из инвентарных щитов 

последние соединяют инвентарными схватками. Поперечный размер фиксируют временными рас-

порками на подкосах и торцевыми щитами опалубки. Для восприятия бокового давления бетонной 

смеси противолежащие панели соединяют тяжами, пропущенными через схватки и закрепленны-

ми с помощью клиновых замков.  

Укладка бетона. Бетон на строительную площадку подвозится автобетоносмесителями СБ-

92 с ближайшего БСУ. Укладка бетона в конструкцию фундаментов выполняется  из бадей при 

помощи крана или с помощью виброжелобов. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не 

должна превышать 1,0 м. Смесь в конструкцию укладывают с послойным уплотнением глубин-

ными вибраторами. Бетонную смесь в углах опалубки уплотняют особенно тщательно с примене-

нием внутренних вибраторов. Верхнюю поверхность фундаментов выравнивают и уплотняют 
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виброрейками или поверхностными вибраторами, а затем заглаживают правилом в уровень с 

верхними гранями направляющих или маячных досок. 

Обратная засыпка. Засыпка пазух фундаментов бульдозером без уплотнения не допускается. 

Фундаменты, выполненные в летнее время и оставленные на зиму не загруженными, должны быть 

покрыты теплоизоляционными материалами (минеральными плитами, соломенными матами, ке-

рамзитом). 

Засыпка  пазух выполняется непучинистым  грунтом (или ПГС) с обоих сторон. Ширина за-

сыпки принимается 0,25…0,3 м на уровне подошвы фундамента и  0,5 м на уровне планировки. 

Засыпку пазух непучинистым грунтом следует перекрывать водонепроницаемой асфальтобетон-

ной отмосткой. 

Засыпку пазух фундаментов с наружной стороны здания до красных отметок выполнять 

бульдозером, а с внутренней стороны и подсыпку под полы - экскаватором с грейферным ковшом 

из песчаного грунта. Уплотнение грунта выполнять при помощи самоходных катков и ручных 

пневмотрамбовок. 

 Выполняется  горизонтальная оклеечная гидроизоляция из 2-х слоев рулонного материала. 

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два 

раза по холодной грунтовке. Не допускается возведение здания до отсыпки грунта вокруг фунда-

ментов на проектную отметку. При засыпке пазух необходимо обеспечить поверхностный сток 

воды вокруг здания, не дожидаясь окончательной планировки и укладки отмостки. 

 

10.2.6. Монтаж конструкций, резервуаров, насосов, оборудования при помощи грузоподъ-

ёмных кранов 

При производстве работ по монтажу строительных конструкций следует руководствоваться 

соответствующими главами и указаниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 

часть 1 и 2-ая, СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.03.01-87 раздел 6 «Монтаж сборных железобетонных конструкций», ППР, техно-

логических карт, специальных инструкций.  

Конструкции доставляются на стройплощадку от заводов-изготовителей автотранспортом и 

складируются в зоне действия кранов, применяемых для монтажа с учетом технологической по-

следовательности установки элементов. 

Конструкции на объект подаются монтажным краном и выгружаются в зоне его действия на 

приобъектном складе. Доставленные элементы снимают с транспортных средств краном, предна-

значенным для монтажных и погрузо-разгрузочных работ. Проверяют наличие деформаций, по-

вреждений, сколов, проектные размеры, правильность расположения пазов, четвертей, борозд, 
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ниш, закладных деталей, арматурных выпусков, монтажных петель, соответствие лицевой поверх-

ности требованиям проекта, выполнение работ по антикоррозийной защите закладных деталей. 

При приемке монтажных работ необходимо проверить правильность установки конструкций, 

качество сварки и заделки стыков и швов, сохранность конструкций и их отделки. Разгрузка с 

транспортных средств, складирование и подача конструкций к месту монтажа осуществляется 

краном. 

Монтаж контейнеров разрешается производить только после инструментальной проверки 

соответствия проекту планового и высотного положения фундаментов и других опорных элемен-

тов. Монтаж конструкций должен производиться с соблюдением безопасности монтажных, обще-

строительных и специальных работ на объекте. 

Расстроповка установленных на место конструкций (контейнеров и резервуаров) разрешает-

ся только после надежного их крепления. Временное крепление установленных конструкций 

должно обеспечивать их устойчивость до выполнения постоянного крепления. 

Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана произведен исходя из габаритов здания, максимального веса мон-

тируемых элементов, наибольшей глубины монтажа и необходимого вылета стрелы крана с уче-

том веса и высоты грузозахватных приспособлений. 

Монтаж конструкций разрешается производить только после инструментальной проверки 

соответствия проекту планового и высотного положения фундаментов и других опорных элемен-

тов. 

Грузоподъёмность стреловых поворотных  грузоподъёмность кранов должна обеспечивать 

возможность подъема груза при всех положениях поворотной части. 

Этот параметр определяется по справочникам в зависимости от вылета и длины стрелы кра-

на, высоты подъема крюка, высоты здания, расстояния от крана до ближайшей стены или высту-

пающей части здания и габаритов крана с учетом интервала безопасности. 

Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете определяется по массе 

наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными приспособлениями. В массу груза вклю-

чаются также масса навесных монтажных приспособлений, закрепляемых на монтируемой кон-

струкции до ее подъема, и конструкций усиления жесткости груза. 

Вылет стрелы и необходимая высота подъема груза устанавливаются исходя из ширины и 

высоты здания по массе наиболее удаленной и тяжелой конструкции. Длина стрелы крана прини-

мается по его параметрам, приведенным в справочниках. 
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Грузоподъемность крана (Q) должна быть больше или равна массе поднимаемого груза Ргр.., 

плюс масса грузозахватного приспособления Ргр.пр., плюс масса навесных монтажных приспо-

соблений Рн.м пр., плюс масса конструкций усиления жесткости поднимаемого элемента Рк.у. 

Для кранов с переменным вылетом грузоподъемность зависит от вылета. 

Необходимый рабочий вылет Rp определяется расстоянием по горизонтали от оси вращения 

поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа. 

Для определении требуемых грузовых характеристик крана руководствуемся массой наибо-

лее удалённой тяжёлой конструкции.  

Здание механической очистки 

Автомобильный  кран  г/п 45 тн  

Металлическая ферма ФС-30-2,6 – вес 2,765 т. Минимальный требуемый вылет –22 м. Тре-

буемая высота подъёма груза 13 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. = 2,765 + 0,2+0+0 =2,965 тн.  

Бадья с бетоном V=1,0 м3 - вес 2,4 т. Минимальный требуемый вылет – 24 м. Требуемая вы-

сота подъёма груза 4 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =2,4 + 0,05+0+0 =2,45тн.  

Колонна 6К90-5М3-Н – вес 7,50 т. Минимальный требуемый вылет –12 м. Требуемая высота 

подъёма груза 12 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =7,5 + 0,1+0+0 =7,6 тн.  

Пожарные резервуары 2*75м3 – вес – 4,2тн. Минимальный требуемый вылет –18 м. Требуе-

мая высота подъёма груза 4 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =4,2 + 0,05+0+0 =4,25 тн.  

Резервуар КНС ливневого стока V=90м3  вес – 7,55 тн. Минимальный требуемый вылет – 10 

м. Требуемая высота подъёма груза 6 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =5,4 + 0,05+0+0 = 5,54 тн.  

Аккумулирующий резервуар ЛОС V=90м3  вес – по 5,55 тн. Минимальный требуемый вылет – 

12,5 м. Требуемая высота подъёма груза 6 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =5,4 + 0,05+0+0 = 5,54 тн.  

Резервуары пожарные  2*120м3  вес – по 7,200 тн. Минимальный требуемый вылет – 13 м. 

Требуемая высота подъёма груза 6 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =4.23 + 0,05+0+0 = 4.28 тн.  

По справочным данным требуемым характеристикам удовлетворяет автомобильный кран 

грузоподъёмностью 45 тн с длиной стрелы 20 м и гуськом 10 м. 
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Пневмоколесный кран  г/п 25 тн 

Здание Очистных сооружений 

Металлическая ферма ФС-30-1,7 – вес 1,95 т. Минимальный требуемый вылет –18 м. Требу-

емая высота подъёма груза 13 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. = 1,95 + 0,2+0+0 =2,15 тн.  

Бадья с бетоном V=1,0 м3 - вес 2,4 т. Минимальный требуемый вылет – 16 м. Требуемая вы-

сота подъёма груза 4 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =2,4 + 0,05+0+0 =2,45тн.  

Колонна 3К78-3М2 – вес 5,50 т. Минимальный требуемый вылет –11 м. Требуемая высота 

подъёма груза 12 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =7,5 + 0,1+0+0 =5,6 тн.  

НС поверхностного стока с аккумулирующим резервуаром – вес – 4,2тн. Минимальный тре-

буемый вылет –13 м. Требуемая высота подъёма груза 4 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =4,2 + 0,05+0+0 =4,25 тн.  

По справочным данным требуемым характеристикам удовлетворяет пневмоколесный кран 

грузоподъёмностью 25 тн с длиной стрелы 20 м и гуськом 10 м. 

Автомобильный  кран  г/п 10 тн  

Инженерные сети 

Резервуар КНС  – вес - 1,95 т.,   Минимальный требуемый вылет – 10 м. Требуемая высота 

подъёма груза 8 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. = 1,95 + 0,05+0+0 =2,0 тн.  

Плита днища колодца ПН 15 – вес- 0,95 т.,   Минимальный требуемый вылет – 10 м. Требуемая 

высота подъёма груза 3 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. =0,95 + 0,05+0+0 = 1,0тн.  

Кольцо стеновое колодца КС 15.9 – вес- 1,0 т.,   Минимальный требуемый вылет – 10 м. Требуемая 

высота подъёма груза 3 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. = 1,0 + 0,05+0+0 =1,05 тн.  

Лоток теплосети Л 15-8 – вес- 2,475 т.,   Минимальный требуемый вылет – 8,5 м. Требуемая высо-

та подъёма груза 3 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. = 2,475 + 0,05+0+0 =2,525 тн.  

Плита перекрытия  теплосети П 15-8 – вес- 1,650 т.,   Минимальный требуемый вылет – 12 м. Тре-

буемая высота подъёма груза 3 м. 

Q ≥ Ргр. + Ргр пр. + Рн м пр. + Рк.у. = 1,65 + 0,05+0+0 =1,7 тн.  
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По справочным данным требуемым характеристикам удовлетворяет автомобильный кран 

МКА-10 грузоподъёмностью 10 тн с телескопической стрелой длиной 14 м.  

Выводы: 

Для строительства здания Механической очистки, используется крана LTM-1045/1  грузо-

подъёмностью 45 тн с телескопической стрелой длиной 10,3-34 м  и гуськом 9,2-16 м. 

Для монтажа конструкций здания ОС, сливной станции, пожарных резервуаров используется 

пневмоколесный кран грузоподъёмностью 25 тн с длиной стрелы 20 м и гуськом 10 м. 

Для монтажа  ж/б конструкций  наружных сетей, стальных футляров наружных сетей и раз-

грузки конструкций на приобъектный склад принят автомобильный кран МКА-10 грузоподъемно-

стью 10 тн с  длиной стрелы 14 м. 

 

10.2.7. Монтаж  крупногабаритного и тяжеловесного оборудования 

Монтаж оборудования – фильтров, песколовок и   пр.  тяжеловесного оборудования (весом 

до 10т) выполняется стреловым грузоподъёмным краном на заранее устроенный фундамент сна-

ружи здания  до монтажа ограждающих конструкций. 

 

10.2.8. Устройство монолитных железобетонных конструкций   

Для устройства монолитных емкостей монтаж опалубки, подача и установка арматурных 

каркасов и отдельных стержней выполняется при помощи стрелового крана.   

Опалубочные работы 

Для монолитных работ используют инвентарную разборно-переставную опалубку. Основные 

элементы деревянной или комбинированной опалубки – щиты   из досок толщиной 25-30 мм с об-

лицовкой водоупорной фанерой или из досок с обшивкой щитами с формующей стороны кровель-

ной сталью или пластиком, что повышает оборачиваемость элементов опалубки, создаёт ровную 

поверхность монолитных конструкций и облегчает процесс распалубливания конструкций. Щиты 

опалубки для устройства колонн собирают в укрупнённые блоки – прямоугольные короба и кра-

ном подают к мету установки.  

Арматурные работы 

Подача арматурных каркасов и отдельных стержней в опалубку выполняется при помощи 

крана. Кран  двигается вдоль проектируемого резервуара по временному проезду из бетонных 

плит.  Арматурные стержни и каркасы, элементы опалубки и инвентарных лесов подавать при по-

мощи 2-х  ветвевых стропов. Все монолитные конструкции армируются вязаной арматурой. Стыки 

арматуры выполняются вразбежку, таким образом, чтобы в одном сечении перпендикулярном 

стержням, стыковалось не более 50% всей арматуры. 
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Укладка бетона 

Подачу бетона в конструкцию  проектом предусмотрено выполнять при помощи грузоподъ-

ёмного крана в бадьях. Как вариант, возможно по усмотрению подрядчика, при больших объёмах 

работ подачу бетона в конструкцию выполняется при помощи стационарного бетонанасоса, вы-

полненного в прицепном варианте. 

Проектом предусмотрено для укладки бетонной смеси использовать  стационарный бетоно-

насос: 

Технические  характеристики стационарного бетононасоса БНШ-5 

 

Для спуска бетонной смеси вниз используют обычные желоба и хоботы. Прокладывают бе-

тоновод-хобот до наиболее удаленного места укладки бетонной смеси, и по мере укладки его по-

степенно разбирают, снимая последние звенья труб, т. е. процесс бетонирования ведут «на себя». 

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод смазывают, прокачивая че-

рез него известковое тесто или цементный раствор. После окончания бетонирования бетоновод 

промывают водой под давлением и через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более 

чем на 30 мин смесь во избежание образования пробок активизируют путем периодического 

включения бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч бетоновод полностью освобождают от 

смеси. 

Укладка бетонной смеси в различные конструкции. 

Технологические приемы укладки бетонной смеси назначают в зависимости от типов кон-

струкций и требований к ним, состава применяемой бетонной смеси, конструктивных особенно-

стей опалубки, способов подачи смеси к местам укладки.  

Устройство монолитного основания. 

После устройства  песчаного основания и бетонной подготовки приступают к установке опа-

лубки основания. Уложить плоские каркасы с соединением их между собой. Уплотнение бетона 

выполнять при помощи поверхностных вибраторов. Высота свободного сбрасывания бетонной 

смеси не должна превышать 2,0 м.  Производство работ осуществлять методом «на себя». 

Устройство монолитных стен резервуаров. 

Производительность м3/час 5 Емкость загруженного бункера, л 400 

Высота подачи бетона м 20 Вес, кг 2300 

Длина подачи бетона м 150 Длина, мм 3130 

Двигатель Электрич. Ширина, мм 1190 

Мощность кВт/л.с. 11,4+2,7 Высота, мм 1870 
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Сначала устанавливают щиты опалубки с одной стороны стены. Смонтировав арматуру, рас-

полагают опалубку с другой стороны стены и скрепляют стяжными болтами. У стен выполнить 

рабочие настилы.  Бетон укладывать без перерыва на всю высоту  по каждой захватке. Уплотнение 

бетона выполнять при помощи глубинных вибраторов. Высота свободного сбрасывания бетонной 

смеси не должна превышать 2,0 м.  При перерыве бетонирования  продолжительность перерыва не 

менее 40 мин., но не более 2 часов для осадки бетонируемой смеси и предупреждения образования 

осадочных трещин.  Производство работ осуществлять методом «на себя». 

Устройство рабочих швов 

Для обеспечения монолитности бетонировать конструкцию желательно непрерывно. Но это 

возможно лишь при незначительных объемах работ и в сравнительно простых конструкциях. Во 

всех остальных случаях перерывы в бетонировании неизбежны. При необходимости устраивать 

перерывы в бетонировании конструкций прибегают к так называемым рабочим швам. 

Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) 

бетоном, образованную из-за перерыва в бетонировании. Рабочий шов образуется в том случае, 

когда последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью затвердевшие предыдущие. 

Обычно происходит это при перерывах в бетонировании от 7 ч. 

Рабочие швы являются ослабленным местом, поэтому они должны устраиваться в сечениях, 

где стыки старого и нового бетона не могут отрицательно влиять на прочность конструкции. В ко-

лоннах рабочие швы допускаются на уровне подошвы, у низа  ригелей. В ригелях и безбалочных 

перекрытиях рабочие швы допускаются в пределах ¼ пролета. Рабочие швы в балках и плитах об-

разуют в виде вертикального среза. 

Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее уложенной бетонной 

смеси закончится процесс схватывания и бетон приобретет прочность не менее 1,5 МПа (способен 

воспринимать незначительное динамическое воздействие без разрушения). 

Поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна оси элемента, а в стенах и плитах - 

их поверхности. Для этого устанавливают щитки - ограничители с прорезями для арматурных 

стержней, прикрепляя их к щитам опалубки. 

Для надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность ранее уложенного бетона тща-

тельно обрабатывают: кромку схватившегося бетона очищают от цементной пленки и обнажают 

крупный заполнитель, протирая проволочными щетками; продувают сжатым воздухом и промы-

вают струей воды. Особенно тщательно обрабатывают поверхность бетона вокруг выпусков арма-

туры; арматурные стержни очищают от раствора. Очищенную поверхность стыка перед началом 

бетонирования покрывают цементным раствором, имеющим такой же состав, как укладываемая 

бетонная смесь. 
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Выдерживание бетона 

В процессе выдерживания осуществляют уход за бетоном, который должен обеспечить: под-

держание температурно-влажностного режима, необходимого для нарастания прочности бетона; 

предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций и образования трещин; 

предохранение твердеющего бетона от ударов, сотрясений, других воздействий, ухудшающих ка-

чество бетона в конструкции. 

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии путем периодических поливок 

и предохраняют летом от солнечных лучей, а зимой от мороза защитными покрытиями. 

В летний период бетон на обычных портландцементах поливают в течение 7 сут, на глино-

земистых - 3 сут, на шлакопортландских и других малоактивных цементах - не менее 14 сут. При 

температуре воздуха выше +15°С в течение 3 сут. поливку проводят днем через каждые 3 ч и один 

раз ночью, а в последующие дни - не реже трех раз в сутки. 

Поливку производят брандспойтами с распылителями, присоединенными шлангами к трубо-

проводам временного водоснабжения. 

Для предотвращения вымывания бетона струей воды его поливку начинают через 5... 10 ч 

после укладки. 

При укрытии поверхности бетона влагостойкими материалами (рогожами, матами, опилками 

и др.) перерыв между поливками может быть увеличен в 1,5 раза. При среднесуточной температу-

ре наружного воздуха +3°С бетон можно не поливать. Большие горизонтальные поверхности бе-

тона вместо поливки могут быть покрыты защитными пленками (этинолевым лаком, водно-

битумной эмульсией, полимерными пленками). 

Свежеуложенный бетон не должен подвергаться действию нагрузок и сотрясений. Движение 

людей по забетонированным конструкциям, а также установка на этих конструкциях лесов и опа-

лубки допускается только по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Движение авто-

транспорта и бетоноукладочных машин по забетонированным конструкциям разрешается только 

по достижении бетоном прочности, предусмотренной проектом производства работ. 

Мероприятия по уходу за бетоном, их продолжительность и периодичность отмечают в жур-

нале бетонных работ. 

Распалубливание конструкций 

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных конструкций распа-

лубливание (съем опалубки) является одной из важных и трудоемких операций. 

Распалубливание конструкций следует производить аккуратно, с тем чтобы обеспечить со-

хранность опалубки для повторного применения, а также избежать повреждений бетона. Распа-

лубливание начинают после того, как бетон наберет необходимую прочность. 
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Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно по достижении бетоном 

прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и поверхностей. Боковые щиты фунда-

ментов, колонн, стен, балок и ригелей снимают через 48... 72 ч. Эти сроки устанавливают на месте 

в зависимости от вида цемента и температурно-влажностного режима твердения бетона. 

Несущие элементы опалубки снимают по достижении бетоном прочности, обеспечивающей 

сохранность конструкции. Эта прочность при фактической нагрузке менее 70% от нормативной 

составляет: для перекрытий пролетом до 3 м и несущих конструкций пролетом до 6 м - 70%, для 

конструкций с пролетами более 6 м - 80% от проектной. Если фактическая нагрузка более 70% 

нормативной, то несущую опалубку снимают после того, как бетон таких конструкций наберет 

проектную прочность. 

Удалению несущей опалубки должно предшествовать плавное и равномерное опускание 

поддерживающих лесов - раскружаливание. Для этого опускают опорные домкраты или ослабля-

ют парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддержива-

ющие опалубку балок, прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету. 

Под всеми балками и прогонами перекрытия пролетом 4 м и более рекомендуется оставлять 

так называемые стойки безопасности на расстоянии одной от другой не более чем на 3 м. Несу-

щую опалубку удаляют в 2... 3 приема и более в зависимости от пролета и массы конструкции. 

При распалубливании колонн удаляют нижние рамки и обрамляющие бруски у прогонов, 

снимают хомуты и щиты. 

Распалубливать плиты перекрытий начинают с удаления подкружальных досок и кружал. 

Два-три снятых кружала укладывают на леса под плитой для предотвращения падения опалубоч-

ных щитов перекрытия. 

Крупнощитовую опалубку массивов, стен и фундаментов снимают кранами с помощью спе-

циальных рычажных приспособлений. Оторванную панель переставляют краном в новое положе-

ние. 

Перед повторным использованием элементы опалубки очищают от бетона и ремонтируют. 

 

10.2.9. Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей. 

Монтаж панелей  должен выполняться строительной организацией имеющей опыт работы и 

лицензию на проведение данного вида работ.  

Монтаж наружных стен и покрытия из сэндвич-панелей выполняется организацией имеющей 

опыт работы и лицензию на выполнение данного вида работ. Подача материалов производится  

при помощи крана. 
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Перед началом монтажа панелей необходимо завершить все работы по монтажу каркаса зда-

ния, особенно сварочные работы, проверить качественное выполнение монтажа несущих кон-

струкций и опорных узлов (горизонтальность, вертикальность, плоскостность, параллельность), 

что является условием для качественного исполнения монтажа сэндвич-панелей. 

Монтаж сэндвич панелей начинают с проверки отклонения цоколя от горизонтали. Отклоне-

ние не должно превышать 3 мм. На цоколь устанавливается уплотнительная лента. В месте при-

мыкания сэндвич-панели к колонне, во избежание возникновения мостика холода, на кассету 

наклеивается уплотнитель.  

Монтаж сэндвич панелей выполняется поярусно снизу вверх, с качественным уплотнением 

стыков. Стыки при монтаже сэндвич панелей должны быть качественно выполнены, в противном 

случае возможно проникновение влаги в утеплитель, возникновение мостиков холода и промерза-

ние  стены по месту стыка. 

До монтажа сэндвич-панелей  необходимо выполнить работы по нанесению антикоррозий-

ного лакокрасочного покрытия на металлические конструкции каркаса и особенно в местах при-

мыкания внутренних поверхностей сэндвич -панелей к каркасу. Окраска конструкций после мон-

тажа сэндвич-панелей весьма затруднительна, а поверхности примыкания к ним окажутся недо-

ступными для окраски. 

Перед тем как приступить к монтажу сэндвич панелей, необходимо удалить с их внутренней 

поверхности предохранительную пленку. С наружной поверхности панелей пленка удаляется по-

сле монтажа.   

 Поднятая в вертикальное положение сэндвич-панель устанавливается на цоколь, тщательно 

выверяется вертикальность углов панелей при помощи отвесов или специального геодезического 

инструмента. Прижать сэндвич-панель к фахверковым элементам и закрепить самонарезающими 

шурупами с шагом 400мм, но не менее 3шт/ряд на панель. Крепление винтов всегда надо начинать 

с верхнего торца сэндвич-панели и продолжать крепление к фахверковым элементам, опускаясь 

вниз. На верхнюю полку сэндвич панели (кассеты) наклеиваются два горизонтальных межкассет-

ных уплотнителя. 

Следующая стеновая панель монтируется на верхнюю полку нижней стеновой панели и 

скрепляется с ней и колонной каркаса саморезами (шаг между саморезами - 500 мм).  

Нельзя оставлять незакрепленным верх панели при перерыве работ, так как это может приве-

сти к ее поломке.  

В процессе монтажа сэндвич панели крепятся к конструкции зданий при помощи специаль-

ных соединителей, которые рекомендует использовать завод-изготовитель. Все крепления и со-

единительные изделия должны иметь цинковое покрытие толщиной не менее 18мкм. В случае ис-
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пользования других видов соединителей, необходимо проконсультироваться и получить разреше-

ние от производителя сэндвич-панелей. Соединители устанавливаются при помощи специального 

шуруповерта. 

В замок, смонтированной панели, наносится уплотняющий герметик для наружных работ 

непосредственно на строительной площадке перед монтажом следующей сэндвич-панели. В целях 

сокращения времени на проведение данной процедуры, в замки можно монтировать в качестве 

герметизирующего материала бутилкаучуковый шнур с высокой адгезионной способностью. 

Необходимо следить за плотностью соединения сэндвич-панелей в замках. Во избежание потерь 

тепла через стыки, неплотности и щели между панелями не допускаются. 

Устанавливаются угловые и другие фасонные изделия в соответствии с конструктивными 

решениями монтажных узлов. Фасонные изделия поставляются на монтаж определенной длины 

(стандарт 3м), поэтому при монтаже они устанавливаются внахлестку с герметизацией стыка. Ре-

комендуемый перехлест должен составлять: для горизонтальных не менее 50мм, для вертикальных 

80 - 100мм. Очередность монтажа фасонных изделий должна предусматривать максимальное 

обеспечение герметичности оформляемых узлов. Установку фасонных изделий ведут от низа (цо-

коля) здания и до  кровли. Подгонку фасонных изделий, из обрезку и подрезку, производить по 

месту. Эти работы должен выполнять квалифицированный работник, владеющий соответствую-

щими навыками выполнения жестяных работ. 

Для обеспечения эксплуатационных свойств ограждающих конструкций в течении длитель-

ного времени, важным фактором является предупреждение воздушной утечки через швы элемен-

тов и соединения , а также недопущение попадания влаги от атмосферных осадков и влаги изнут-

ри помещения во внутренний слой сэндвич-панелей из минеральной ваты. Для этого необходимо 

уделять особое внимание уплотнениям с внутренней стороны, герметизации замков и обрамляю-

щих наружных фасонных изделий. Все наружные фасонные изделия должны быть уплотнены по 

плоскостям примыкания к панелям герметиком для наружных работ, при этом пропуски и щели 

между фасонными изделиями и панелью не допускаются. Для крепления фасонных изделий при-

меняются саморезы с прессшайбой, дюбель-гвозди и заклепки. 

 Не рекомендуется производить монтаж панелей, если скорость ветра превышает 9 м/сек, а 

также во время атмосферных осадков или при густом тумане.  

При монтаже верхнего ряда сэндвич панелей необходимо подрезать последнюю кассету по 

высоте.  Запрещено использовать для резки абразивный круг (сгорает лакокрасочное покрытие 

стеновой панели, что в последствии приведет к корозии). Чтобы предохранить поверхность пане-

лей от повреждений, рекомендуется резку выполнять на стойках, покрытых пенопластом или вой-
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локом. Для этого использовать мелкозубчатые пилы, жестяные работы проводить ручными нож-

ницами. Вертикальные стыки сэндвич панелей проклеиваются алюминиевой лентой.  

Допуск рабочих на леса разрешатся после проверки надёжности подмостей, лесов, ходовых 

мостиков и ограждений,  При работе на высоте рабочие должны пользоваться предохранительны-

ми поясами и нескользящей обувью. Запрещается находиться на высоте при скорости  ветра выше 

7 м/с во время густого тумана, гололедицы,  ливневого дождя и сильного снегопада.  

 

10.2.10. Отделочные работы 

К моменту начала малярных и облицовочных работ на объекте или отдельной его части в це-

лях сохранения качества отделки должны быть закончены работы по: 

- разделке и герметизации швов между блоками или панелями на фасаде здания;  

- заделке мест сопряжения оконных, балконных и дверных блоков с элементами ограждений,  

- установке подоконников внутри помещений; 

- устройству подготовки под чистые полы; 

- устройству гидроизоляции перекрытий и стяжек под полы в санузлах, установке ванн (в слу-

чае, если проектом не предусмотрена поставка готовых санитарно-технических кабин заводского 

изготовления); 

- прокладке всех коммуникаций и заделке коммуникационных каналов; 

- монтажу сетей электрообеспечения, телефонизации, радиофикации, телевидения и др.; 

- остеклению световых проемов; 

- облицовке или оштукатуриванию в необходимых случаях стен в местах установки сантехни-

ческих  приборов (производится до начала монтажа сантехнических коммуникаций); 

- монтажу и опрессовке санитарно-технических систем, промывке канализации и проверке си-

стем вентиляции.  

Штукатурные и малярные работы 

При выполнении штукатурных работ необходимо применять поточный способ их производ-

ства, расчленяя процесс этих работ на отдельные технологические операции, характер и количе-

ство которых зависит от вида штукатурки и материала оштукатуриваемых поверхностей. 

Раствор и шпаклевки на отделываемые поверхности рекомендуется наносить меха-

низированным способом. 

Водные составы для окраски стен и потолков рекомендуется наносить механизированным 

способом. 

Масляную окраску стен и столярных изделий производить валиками и кистями-ручниками. 



 

 

 

Формат 4 

      

5394-КП.00- ПОС.ТЧ 

Лист 

      
53 

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

53 

Отделочные материалы подаются к месту работ строительным  подъемником в соответству-

ющей таре. 

Внутренние отделочные работы должны производиться, как правило, в летнее время, либо в 

отапливаемых помещениях. 

Оштукатуривание начинают после устройства перегородок, замене окон, установки и за-

крепления дверных блоков, заделки отверстий, установки средств крепления санитарно-

технических устройств, выполнения всех видов проводок и других работ по подготовке поверхно-

стей. 

Технология  подготовки поверхностей под окраску: 

- очистка поверхности;          

- упрочнение слабых осыпающихся оснований и огрунтовка очищенной поверхности; 

- обработка специальными материалами мест примыканий разнородных материалов в углах, 

потолков и стен; 

- восстановление поврежденных участков, заполнение трещин и раковин; 

- выравнивание стен с последующей шлифовкой; 

- очистка и обеспыливание. 

Выравнивание стен производится с помощью шпатлевки. Зачистка шпаклеванных поверхно-

стей осуществляется шлифовально-затирочной машиной. Грунтовку стен производить при помо-

щи электрокраскопульта. Окраска стен и потолков производится при помощи окрасочного агрега-

та. 

Подготовленная поверхность должна быть сухой, чистой и ровной. В процессе выполнения 

окрасочных работ контролируют температурно-влажностный режим помещений. Грунтовые рас-

творы наносят кистью, валиком или краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество 

слоев краски определяется требованиями к поверхности и рекомендациями изготовителя. 

Облицовочные работы.  

Перед началом производства работ необходимо проверить прочность и жесткость основания, 

наличие незаполненных швов кирпичной кладки, неровностей слоев штукатурки, убедиться в от-

сутствии высолов, трещин. 

Работы по устройству облицовки стен выполняется в следующей последовательности: 

- провешивание и подготовка поверхности;. 

- разметка стен с установкой маяков; 

- сортировка, резка плиток и сверление в них отверстий; 

- установка плиток; 

- расшивка швов; 
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- очистка облицованной поверхности. 

Устройство полов. 

Покрытие полов из керамических плиток выполняется по бетонным основаниям,  ж/б плитам 

перекрытий или по стяжкам из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150. Устройство та-

ких полов по асфальтобетонным стяжкам  не допускается. 

Последовательность выполнения работ по устройству полов из керамических  и керамогра-

нитных плиток: 

- проверка пригодности основания; 

- подготовка основания (очистка от грязи, промывка, выравнивание и др.); 

- разметка площади пола и установка маячных плиток; 

- сортировка и подготовка плиток; 

- укладка и выравнивание слоя растворной смеси; 

- укладка плиток; 

- заполнение швов между плитками и очистка поверхности пола. 

При  устройстве полов с покрытием из линолеума выполняются следующие операции: 

- подготовка основания;  

- раскатка рулонов с напуском в местах стыковки кромок и прирезка его по контуру помеще-

ния;  

- выдерживание полотен линолеума до  исчезновения  волнистости;  

- наклеивание  линолеума;  

- прирезка кромок стыкуемых полотнищ; прирезка и приклейка линолеума в местах стыковки 

кромок в дверных проемах;  

- установка плинтусов.  

Устройство подвесных потолков. 

Монтаж подвесных потолков следует выполнять только в период отделочных работ.  

Технологическая последовательность монтажа подвесных потолков: 

- произвести обмер помещения в натуре и разбить взаимо перпендикулярные оси; 

- произвести разбивку направляющих потолков от осей помещения в обе стороны для опреде-

ления размеров фризовых плит, а также произвести разбивку мест 

- расположения светильников и т.п.; 

- произвести вынос отметок «чистого» потолка на стены (колонны); 

- закрепить разбивку установкой маячных уголков и др. приспособлений; 

- установить опорные уголки на стены (колонны); 

- произвести разметку кронштейнов; 
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- закрепить кронштейны к перекрытию путем пристрелки при помощи пистолета;  

- установить регулируемые подвески и направляющие, проверить правильность установки 

направляющих; 

- установить облицовочные плиты на нижнюю полку направляющих. 

 

10.2.11. Монтаж подземных емкостных сооружений и резервуаров заводской готовности . 

Разработка котлована под блоки заводской готовности выполняется  экскаватором ЭО-3322А 

с ёмкостью ковша 0,5 м3. Котлованы под  резервуары и КНС с вертикальным  и горизонтальными 

корпусами выполняются с откосами.   

Устройство оснований под блоки и сооружения заводской готовности.  

После устройства котлована и укладки подготовки из песчаного грунта (при необходимости) 

и  бетонной подготовки под фундамент приступают к установке опалубки основания. Укладывают 

плоские каркасы с соединением их между собой. Бетон для устройства  ж/б площадки под ёмкость 

заводской готовности подаётся к месту укладки краном в бадьях.  Уплотнение бетона выполнять 

при помощи поверхностных вибраторов. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не 

должна превышать 2,0 м.  Производство работ осуществлять методом «на себя». Бетон подвозится 

автобетоносмесителями, арматура – бортовыми автомобилями. Сварка арматурных каркасов и се-

ток выполняется на строительной площадке. 

Монтаж емкостных сооружений 

Транспортирование резервуаров выполняется автотранспортом на платформах. Монтаж ем-

костных сооружений  заводской готовности выполняется краном г/п 30 тн на заранее подготов-

ленное основание.  Производится выверка резервуаров по горизонтали и по вертикали. Выполня-

ется подключение трубопроводов к резервуарам. Засыпку и подбивку пазух выполнить непучини-

стым грунтом (песком средней крупности) с тщательным послойным уплотнением. Засыпка стек-

лопластиковых резервуаров на расстоянии 1 м от резервуара выполняется вручную без примене-

ния механизмов вибрационного и ударного действия. 

 

10.2.12. Монтаж трубопроводов наружных сетей. 

Перед началом земляных работ разбивают трассу трубопровода в плане по профилю. Про-

ложенную ось трассы прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность быстрого и 

точного проведения работ. 

При производстве земляных работ следует сохранять все разбивочные и геодезические зна-

ки. Места расположения колодцев и углов поворота трассы закрепляют на участке методом обнос-
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ки с установкой стальных штырей, вынесенных в стороны не менее чем на 1,5 м от оси трассы или 

осей колодца, сохраняемых до окончания строительства. 

Перед началом земляных работ разбивают трассу трубопровода в плане по профилю. Про-

ложенную ось трассы прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность быстрого и 

точного проведения работ. 

При производстве земляных работ следует сохранять все разбивочные и геодезические зна-

ки. Места расположения колодцев и углов поворота трассы закрепляют на участке методом обнос-

ки с установкой стальных штырей, вынесенных в стороны не менее чем на 1,5 м от оси трассы или 

осей колодца, сохраняемых до окончания строительства. 

Укладываемые трубы по всей длине трассы должны плотно прилегать к основанию с соблю-

дением заданных проектом отметок и размеров в продольном и поперечном направлении. 

Укладка труб на насыпные грунты может производиться только после уплотнения грунта до 

плотности, принятой в проекте. 

Основания под трубопроводы следует выравнивать слоем песчаного мягкого грунта толщи-

ной не менее 10 см над выступающими частями основания. 

Перед укладкой труб следует проверить соответствие проекту: отметок дна, ширину тран-

шеи, углов заложения откосов, подготовки основания и надежности крепления стенок открытой 

траншеи, необходимо освидетельствовать завезенные для  укладки трубы, фасонные части, арма-

туру и другое. При необходимости очистить их от загрязнений.  

Монтаж  стальных труб диаметром до 100 мм и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 

до 300 мм  вести вручную. Монтаж трубопроводов  больших диаметром выполняется при помощи 

крана или трубоукладчика. Трубы складируются вдоль траншей. Укладка труб на мерзлый грунт 

не разрешается. 

После монтажа трубопроводов в проектное положение выполняется засыпка труб. Над вер-

хом  пэ трубы необходимо предусмотреть засыпку на 30 см из песчаного или мягкого грунта, не 

содержащего твёрдых включений. В качестве  песчаной обсыпки над верхом трубы допускается 

использовать местный песчаный грунт, на участках, где он присутствует. Обратная засыпка тру-

бопровода непосредственно над трубой и подбивка пазух выполняется вручную.  

Подготовленный участок трубопровода на 0,7 Dн присыпается песчаным грунтом. Вторич-

ная засыпка осуществляется песчаным грунтом на 30 см выше верха трубы. Каждой слой грунта 

уплотняется.  

Засыпка пазух траншей местным грунтом с неконтролируемой степенью уплотнения к при-

менению не рекомендуется. Защитный слой над трубами не должен содержать твердых частиц, 

комков крупностью более 20мм, а также твердых включений в виде щебня, камней и т.п. 
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Уплотнение защитного слоя трамбовкой непосредственно над трубами запрещается. 

Под усовершенствованным покрытием дороги выполнить засыпку на всю высоту траншеи 

привозным песчаным грунтом с коэффициентом уплотнения К=0,95. 

Зоны производства работ за границами строительной площадки по монтажу наружных сетей 

оградить инвентарным сетчатым ограждением. 

 

10.2.13. Устройство колодцев из сборных железобетонных элементов. 

Основание под  колодец выполняется  из песчаного грунта. Монтаж сборных железобетон-

ных конструкций колодца выполняется стреловым краном.  Подвозка железобетонных конструк-

ций выполняется бортовым автотранспортом. Строительные конструкции колодцев складируются 

в зоне действия крана. В стеснённых условиях монтаж конструкций колодцев выполняется «с ко-

лёс».  Опасные зоны монтажного крана и зоны производства работ обозначаются инвентарным 

защитным  ограждением. 

 

10.2.14. Испытание трубопроводов 

Испытания трубопроводов должны производиться в соответствии с проектом и с обязатель-

ным учетом основных требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния».  Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СНиП 

3.05.04-85*. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», "СП 68.13330.2017. 

Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87", СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж 

трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требова-

ния», Рекомендаций по методике проведения гидравлического и пневматического испытания тру-

бопроводов водоснабжения и канализации (пособие к СНиП 3.05.04-85*). 

При проведении испытаний следует использовать типовые технологические процессы и ис-

пытательное оборудование, применяемое при гидравлическом испытании самотечных  и напор-

ных трубопроводов систем водоотведения из труб. 

 

10.2.15. Устройство оголовка выпуска очищенного стока 

Устройство трубопроводов выпуска очищенного стока выполняется аналогично устройству 

трубопроводов наружных сетей  (п. 10.2.10.- 10.2.12). 

Для разработки  грунта для устройства берегового выпуска  используется сухопутная земле-

ройная техника – гусеничный экскаватор ЭО-3322А с ёмкостью ковша 0,5 м3. 
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Устройство  оголовков береговых выпусков рекомендовано проектом выполнять в тёплое 

время года, но в период,  когда наблюдается минимальный уровень воды в реке. Проектом преду-

смотрено выполнять устройство берегового выпуска выше уреза воды в реке. 

При выполнении выемки для устройства основания и подсыпки  под конструкцию выпуска 

ниже уровня воды в реке устраивается временная глиняная перемычка. Водоотлив  выполняется 

при помощи центробежных самовсасывающих насосов. 

Под монолитным железобетонным оголовком выполняется подготовка из среднезернистого    

песчаного грунта с тщательным послойным уплотнением Купл.=0,95 слоями 15-20 см толщиной 

300 мм. Выполняется бетонная подготовка. Бетон на площадку подвозится в автобетоносмесите-

лях. 

Для устройства монолитных железобетонных конструкций - монтажа опалубки, подачи и 

установка арматурных каркасов и отдельных стержней используется стреловой г/п кран.  

 Подача бетона в опалубку выполняется при помощи крана в бадьях. Элементы опалубки  

монтируются вручную. Арматурные стержни и каркасы монтируются вручную на площадке.  

Для монолитных работ используют инвентарную разборно-переставную опалубку. Основные 

элементы деревянной или комбинированной опалубки – щиты   из досок толщиной 25-30 мм с об-

лицовкой водоупорной фанерой или из досок с обшивкой щитами с формующей стороны кровель-

ной сталью или пластиком, что повышает оборачиваемость элементов опалубки, создаёт ровную 

поверхность монолитных конструкций и облегчает процесс распалубливания конструкций. Гото-

вая опалубка подлежит приемке: проверяется соответствие формы и геометрических размеров ра-

бочим чертежам, вертикальность и горизонтальность опалубочных щитов, правильность установ-

ки закладных деталей, плотность стыковки швов. 

Сначала устанавливают щиты опалубки с одной стороны стены. Смонтировав арматуру, рас-

полагают опалубку с другой стороны стены и скрепляют стяжными болтами. Бетон для устройства 

монолитного оголовка укладывать без перерыва на весь объём. Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси не должна превышать 1,0 м.  Производство работ осуществлять методом «на се-

бя». Уплотнение бетона выполнять при помощи глубинных вибраторов, с особой тщательностью в 

углах опалубки.  Поверхность выравнивается при помощи поверхностных вибраторов и разглажи-

вается  по маякам. 

После устройства бетонного оголовка и снятия опалубки, поверхности оголовка, соприкаса-

ющиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за  2 раза и выполняют обратную засыпку моно-

литных конструкций оголовка непучинистым грунтом.  

Экскаватором формируют откосы и  планируют поверхность откосов с уплотнением. По 

направлению стока выполняют каменную наброску из щебня или камня толщ 100 мм при помощи 
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экскаватора. Планируют и уплотняют каменную наброску механизированным способом, обратной 

стороной ковша экскаватора.  

 

10.2.16. Монтаж сетей электроснабжения и связи 

Проектируемые кабели проложены в траншее на глубине 0,7-0,8 м по тротуарам  и пешеход-

ным дорожкам, и в траншее на глубине 1 м через проезжие части автомобильных дорог и проез-

дов. В местах пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями кабель проложить 

на нормируемую отметку в зависимости от глубины заложения существующих коммуникаций. 

Кабель на трассе укладывать с запасом (змейкой) не менее 3% от общей длины траншеи для 

исключения возможности возникновения опасных растягивающих усилий и механических напря-

жений при смещении почвы и температурных деформаций, особенно в весенний период при отта-

ивании земли.  

Производство земляных работ предусматривается как механизированным, так и ручным спо-

собом. При пересечении разрабатываемой траншеи с действующими коммуникациями разработка 

грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях: 

для стальных, сварных, керамических, чугунных, а/цементных трубопроводов, каналов и 

коллекторов при использовании гидравлических экскаваторов – 0,5 м от боковой поверхности и 

0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением. 

для прочих подземных коммуникаций, независимо от их вида, - 2 м от боковой поверхности 

и 1 м над верхом коммуникации с предварительным их обнаружением.  

Оставшийся грунт разрабатывается с применением ручных безударных инструментов (СНиП 

3.02.01 – 87 п.3.22). Разработку грунта в местах пересечения с инженерными коммуникациями 

производить с соблюдением мер предосторожности, в присутствии представителей причастных 

(заинтересованных) организаций. 

Для обеспечения безопасности работ в местах пересечения с силовыми электрическими ка-

белями, кабелями связи, газопроводами и тепловыми сетями необходимо произвести шурфовку  

для уточнения их местонахождения. В связи с тем, что трасса проходит по местности, насыщенной 

инженерными коммуникациями, перед производством работ следует вызвать представителей за-

интересованных организаций для уточнения их местонахождения. 

 

10.2.17. Устройство ограждения из железобетонных панелей 

Выполняется разработка траншеи  экскаватором ЭО-3322А с емкостью ковша 0,5 м3, добор 

по дну выполняется вручную. Устраивается песчаное основание под фундаменты ограждения. 
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Обратную засыпку пазух фундаментов выполняют бульдозером, уплотнение выполняют пневма-

тическими трамбовками 

Подвоз материалов для ограждения выполняется бортовыми автомашинами. Монтаж сбор-

ных ж/б стаканов фундаментов и панелей ограждения выполняется при помощи грузоподъемного 

крана.  

Под доборные секции ограждения из керамического кирпича выполняется монолитный ж/б 

ростверк. Устраивается песчаное основание. Выставляется опалубка ростверка. Укладываются ар-

матурные каркасы. Выполняется бетонирование монолитного ростверка. Уплотнение бетонной 

смеси в конструкция фундаментов выполняется глубинными вибраторами. Выполняется кладка 

кирпичных вставок толщ 120 мм с последующим оштукатуриваем поверхности с обеих сторон.. 

Устраивается асфальтовая отмостка толщ 30 мм по слою щебня 150 мм.  

 

10.2.18. Устройство дорожных покрытий. 

Земляное полотно и песчаное основание дорожной одежды выполняется при помощи  буль-

дозера или автогрейдера. 

Песок, гравий, асфальтобетонная смесь завозится при помощи автосамосвалов. 

Песок и гравий, щебень разравнивается при помощи бульдозера, уплотняется при помощи 

самоходного катка. 

Укладку и разравнивание асфальтовой смеси производится при помощи асфальтоукладчика, 

уплотнение при помощи самоходного катка. 

 

10.3. Основные указания по производству работ в зимнее время 

10.3.1. Земляные работы 

 При необходимости производства земляных работ в зимнее время рекомендуется выпол-

нить: 

 Предохранение грунта от промерзания в осенний период одним из следующих способов: 

- вспашка на глубину не менее 30 см, с последующим боронованием на глубину 15-20 см: 

- утепление грунта теплоизолирующими материалами (опилками, шлаком, листьям и др.); 

- устройство льдозащитной оболочки на слабодренирующих грунтах, 

- химическая защита грунта до промерзания способом искусственного засоления его хлористым 

натрием (пов. соль) и другими химическими веществами; 

- снегозадержание на площадке строительства. Оттаивание грунтов для производства работ ре-

комендуется выполнять следующими способами: 

- огневое оттаивание с применением жидкого, твердого и газообразного топлива; 
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- электрооттаивание при помощи забитых в землю электродов из арматурной стали, путем под-

ключения их в цепь электрического тока. 

Отрывку котлована и траншей в зимнее время выполнять: 

- экскаватором с предварительным рыхлением грунта; 

- буровой установкой; 

- экскаватором, оборудованным клин (шар) - молотом.  

 Отрывка котлована и траншей в зимнее время выполняется с предохранением их основания 

методом утепления. 

 Засыпку пазух выполнять только талым грунтом после устройства обмазочной гидроизоля-

ции. 

 

10.3.2. Бетонные работы 

Бетонные или железобетонные работы в зимних условиях при средне-суточной температуре 

наружного воздуха ниже - 5° С и минимальной суточной температуры ниже 0° С должны произ-

водится в соответствии с указаниями ГОСТ Р 58967-2020. 

При минимальной суточной температуре наружного воздуха 0° С открытые части забетони-

рованных конструкций должны укрываться немедленно вслед за окончанием бетонирования. 

Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи. 

Основание, на которое укладывается бетон, должно быть очищено от снега и наледи и долж-

но быть исключено его промерзание. 

Прочность бетона монолитных конструкций к моменту замерзания должна составлять не ме-

нее: 50,40 и 30 % проектной прочности при марках соответственно М - 150, М - 200, М - 300, М - 

400, М - 500 - 70 % - для конструкций подвергающихся по окончании выдерживания заморажива-

нию и оттаиванию. 

Бетон, уложенный в зимних условиях, должен выдерживаться преимущественно по способу 

термоса, основанному на применении утепленной опалубке и защитного покрытия открытых по-

верхностей. 

Искусственный прогрев бетона (электрическим током, паром или теплым воздухом) следует 

применять при бетонировании тонких конструкций и невозможности достижения в установленные 

сроки прочности бетона, достаточной для распалубки. 

При выдерживании бетона по методу термоса, электропрогревом, паропрогревом и другими 

способами, обеспечивающими сохранение положительной температуры, бетонная смесь должна 

быть подогретой. 
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10.3.3. Монтажные работы 

Леса и подмости должны быть очищены от снега и наледи или посыпаны песком, шлаком, 

золой и т.п. 

При монтаже конструкций монтируемые элементы железобетонных изделий и конструкций 

перед установкой и замоноличиванием тщательно очищать от наледи и снега. 

Выполнение швов и стыков в зимних условиях производится по безобогревному методу со-

гласно "Временной инструкции ВСН 26 - 76 Госгражданстроя", основанному на твердении бетона 

и раствора в швах и стыках зданий путем введения противоморозных добавок поташа и нитрита 

натрия. В качестве пластификатора в бетоны и растворы с поташом необходимо использовать 

сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ). 

Снятие опалубки производить после достижения 70 % проектной марки бетона. 

 

10.3.4. Кровельные работы 

При выполнении работ на кровле в зимнее время рабочие должны быть снабжены несколь-

зящей обувью и предохранительными поясами. 

Работы по устройству кровли из рулонных материалов допускается производить при темпе-

ратуре наружного воздуха не ниже - 20° С. 

При устройстве рулонной кровли основание под нее должно быть очищено от льда, инея, 

снега и прогрето до температуры не ниже 1 - 5° С. 

 

10.3.5. Отделочные работы 

Внутренние отделочные работы должны производиться, как правило, в летнее время, либо в 

отапливаемых помещениях. 

Штукатурные работы должны производиться при температуре воздуха не ниже 5° С. 

Каменные и кирпичные стены, сложенные методом замораживания, необходимо штукату-

рить только после оттаивания кладки с оштукатуриваемой стороны не менее, чем на половину 

толщины стены. 

Нагрев штукатурки выше 30°С не допускается, вследствие её пересыхания, появления тре-

щин и потери прочности. 

Для оштукатуривания наружных поверхностей при отрицательных температурах разрешает-

ся применение растворов с добавками поташа или нитрата натрия, хлористого кальция, хлорной 

извести и т д. Штукатурка наносится послойно, каждый последующий слой наносится после загу-

стения предыдущего. 
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При устройстве полов на не утепленных перекрытиях температура воздуха в помещениях 

должна быть не ниже + 10° С, а перекрытие не должно быть промерзшим. 

 

 

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В 

ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1. Потребность в рабочих кадрах 

Численность работающих на строительстве объекта определяется из сметной стоимости 

строительства и среднегодовой выработки работающего, занятого на работах основного производ-

ства —  земляные, монолитные работы, монтаж конструкций, кровельные, отделочные работы, 

монтаж инженерных сетей и оборудования и среднегодовой программе работ. Учитывая расчет-

ные нормы по составлению проектов организации строительства,  количество работающих опре-

деляется по формуле: 

TW

S
N


 ,  

Где: 

N – расчетное количество работающих;  

S (млн. руб.) - стоимость СМР в ценах 2001года; 

W (млн. руб./год) - среднегодовая выработка на одного работающего в ценах 2001 года (0,5 

млн. руб.); 

Т — срок строительства в годах.  
 

.73

.12

.19
.5,0

..8,57
чел

мес

мес
рубмлн

рубмлн
N 



  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Количество, 

чел. 

Количество ра-

бочих в наиболее 

многочисленную 

смену 

1 Численность рабочих – 83,9% Чел. 61 43 

2 ИТР - 11% Чел. 8 

10 3 Служащие - 3,6% Чел. 3 

4 МОП - 1,5% Чел. 1 

5 Итого  работающих  - 100% Чел. 73 53 

 

Примечание. В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет – 70 % общего 

количества рабочих, а ИТР, служащих и МОП – 80 % от общего количества ИТР, служащих и 

МОП. 
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Работы ведутся в 1 смену. 

 

11.2. Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях 

Основные бытовые и административные здания размещаются на территории строительства, 

на  свободной от застройки территории, вне границ опасной зоны работы крана и опасной зоны от 

падения грузов со зданий. Инвентарные здания предусмотрены контейнерного типа. Потребность 

в инвентарных зданиях определена расчетом. 

 

№ п/п 
Наименование временных поме-

щений 

Нормативный 

показатель на 

единицу из-

мерения 

Расчётное количе-

ство рабочих (рабо-

тающих) 

Потребная 

площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 

Здания санитарно-бытового назначения 

1 Гардеробная 0,7         61 42,70 

2 Умывальная 0,2 43 + 10 = 53 10,60 

3 Сушилка 0,2         43 0,86 

4 Помещение для обогрева рабочих 0,1         43 4,30 

 
ИТОГО: 

 
          58,46 

5 Уборная женская 0,14 53 х 0,3 = 16 2,23 

6 Уборная мужская 0,07 53 х 0,7 = 30 2,11 

 ИТОГО: 
 

          4,33 

            4,33 

7 
Здание административного назна-

чения 
4 

    
10 40,00 

Примечание: 

1. Число работающих в наиболее многочисленную смену – 70 % от их общего 

числа рабочих, ИТР, служащих и МОП – 80 %. 

2. 0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение соответственного коли-

чества мужчин и женщин. 
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Потребность во временных инвентарных зданиях 

 

Назначение инвентар-

ного здания 
Требуемая площадь, м2 

Полезная площадь ин-

вентарного здания, м2 

Число инвентарных зда-

ний 

Бытовое помещение: 

в том числе: 
   

Гардеробная 42,70 

15,5 4 

Умывальная 10,60 

Сушилка 0,86 

Помещение для   обо-

грева 
4,30 

ИТОГО: 58,46 

Уборная женская, 

мужская 
4,33 1,5 3 

Здание административ-

ного назначения 
40,00 15,5 3 

 

Состав санитарно-бытовых помещений в зависимости от  

группы производственных процессов работников 

Группы 

производ-

ственных 

процессов 

Число 

рабочих 

Число 

работа-

ющих 

Расчётное число 

человек 

Расчётное число: 

Число по проекту 

Тип гар-

деробных, 

число от-

делений 

шкафа на 

1 чел. 

Специальные 

бытовые поме-

щения и 

устройства. 
 на 1 кран  кранов 

2г - процес-

сы проте-

кающие на 

открытом 

воздухе 

43 

53 

 20  10 

10 

Раздель-

ные,  

по 1 отд. 

3 шт. 

Помещения для 

обогрева и 

сушки одежды 

В том числе:        

1б – про-

цессы, свя-

занные с за-

грязнением 

тела и спец-

одежды 

40 

 

 10  4 Общие,  

по 2 отд. 

40 шт. 

 

ИТОГО:     10   

 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, умывальные, санузлы-

биотуалеты, курительные, места для размещения устройств питьевого водоснабжения, помещения 

для обогрева, обработки, хранения и выдачи спецодежды.  

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы-биотуалеты, умывальные 

оборудуются отдельно для мужчин и женщин. Бытовки подключаются к системе временного элек-

троснабжения, для отопления используются автономные радиаторы.  В качестве уборных исполь-
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зуются биотуалеты. Душевые для рабочих располагаются на базе строительной организации, куда 

работников доставляют транспортом строительной организации. 

Временные здания и сооружения устанавливаются по ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные 

(инвентарные) Общие технические условия». Под административно-бытовые здания используются 

временные здания контейнерного типа. Временные здания выполнены по следующим типовым 

проектам: 

- Административное здание - 2 шт. по ТП 1129-022 (контейнерного типа системы «Уни-

версал» размерами в плане 6,0х3,0(м)). Здание предназначено для обеспечения рабочими местами 

(мастеров). В здании имеются: столы конторские, стулья, шкафы для документов и для одежды, 

тумбы, умывальник, бак с водой, электросушитель для рук, электрорадиаторы, телефон.  

- Пост охраны  -  1 шт. по ТП 1129-022 (контейнерного типа системы «Универсал» разме-

рами в плане 6,0х3,0(м)). Здание предназначено для несения круглосуточной службы. В здании 

имеются: столы конторские, стулья, шкафы для документов и для одежды, тумбы, умывальник, 

электросушитель для рук, электрорадиаторы, бак для воды, телефон. 

- Бытовое помещение для рабочих  – по ТП 1129-020 (контейнерного типа системы «Уни-

версал» размерами в плане 6,0х3,0(м)) – 4 шт. Здание предназначено для обогрева и отдыха, прие-

ма пищи, хранения уличной и домашней одежды, умывания, принятия душа, сушки и хранения 

рабочей одежды, снабжения питьевой водой. В здании имеются гардеробные шкафы, вешалки для 

одежды, скамьи, стол, стулья, сушильный шкаф, водонагреватель, умывальник, бак для воды, вен-

тилятор, электросушитель для рук, электрорадиаторы. В бытовых помещениях устанавливается 

водонагреватель типа «Титан», холодильник, микроволновая печь или электроплита, аптечка для 

оказания первичной медицинской помощи. 

-   Уборная – биотуалет типа «Стандарт»  - 3 шт. 

- Материальный склад – 1 шт. по ТП 1129-027 (контейнерного типа системы «Универсал» 

размерами в плане 6,0х6,0(м)). 

- Навес – 1 шт.  деревянный индивидуальный с размерами в плане 6 х 12(м). 

Инвентарные здания оборудованы: 

- отоплением от автономного источника (электрорадиаторы); 

- водоснабжением –  привозной водой из  водопроводного колодца на территории ОС.  

- водоотведением  - в накопительные емкости, биотуалеты,  по мере накопления в 

приемную камеру существующих БОС. 

- электроснабжением – от временных электросетей электроснабжения. 

- телефонной связью – мобильной сотовой связью. 
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Состав временных инвентарных зданий и сооружений может быть откорректирован на ста-

дии разработки ППР в зависимости от имеющихся на балансе у подрядной организации бытовок. 

 

11.3. Потребность в строительных машинах и автотранспорте. 

№ 

п/п 

Наименование строительных 

машин, механизмов и авто-

транспорта 

Тип, марка 

Коли-

чество  

штук 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1.  Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 1 

Земляные работы Vков.= 

0,25м
3 

– траншеи под сети 

электроснабжения 

2.  
Экскаватор одноковшовый – 

обратная лопата (колесный) 
ЭО-3322А   2 

Земляные работы Vков.= 

0,5м
3
 Hкоп.=5м 

3.  
Бульдозер  

на базе трактора  

ДЗ-53 (Д-686) 

(Т-100) 
2 

Земляные работы мощ. 

79кВт (108л.с.) для выполне-

ния объёмов работ  по верти-

кальной планировке и ре-

культивации земель 

4.  
Бульдозер 

на базе трактора 

ДЗ-29 (Д-535) 

Т-74 
1 Земляные работы 

5.  Автогрейдер-планировщик ДЗ-98 1 
Планировка площадей и от-

косов 

6.  Корчеватель  ДЗ-170 1 Корчевка пней 

7.  Каток кулачковый массой 8тн ДУ-26 1 Уплотнение грунта 

8.  Пневмотрамбовки ТР-6 2 Уплотнение грунта 

9.  
Каток вибрационный массой 

14тн 
ДУ-84  1 Уплотнение асф/бет. смеси 

10.  Бурильно-крановой машины  ПБКМ-511 1 

Бурение скважин под моно-

литные фундаменты глуби-

ной до 5 м 

11.  
Автомобильный  кран  г/п 45 тн 

с тел. стрелой 10,3-34 м  и гусь-

ком 9,2-16 м 

LTM-1045/1 1 

Монтаж конструкций, блок-

контейнеров, резервуаров, 

оборудования и пр. 

12.  
Пневмоколесный кран г/п 25 тн 

Lстр.=20м с гуськом 10 м; 
КС-5363А 1 

Монтаж конструкций здания 

АБК и сливной станции, раз-

грузка грузов 

13.  
Автомобильный кран г/п 16 тн 

Lстр.=15,5м гуськом 6 м; 
КС-4361А 1 

Монтаж конструкций инже-

нерных сетей, разгрузка гру-

зов 

14.  
Глубинный вибратор  -  

мощ. 1,4 кВт 
ИВ-116А 1 

Уплотнение бетонных сме-

сей в конструкциях 

15.  
Поверхностный вибратор  - 

мощ. 0,9кВт 
ИВ-98 1 

Уплотнение бетонных сме-

сей в конструкциях 

16.  Компрессор (дизельный) ПКСД – 6М 1 Подача сжатого воздуха 
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1 2 3 4 5 

17.  Электроперфоратор С-408-Б 1 
Сверление отверстий в бе-

тоне 

18.  Станок для гибки арматуры СГА-1 1 Гибка арматуры 

19.  
Аппарат для кислородной резки 

металла 
РЗР-01-55 1 Резка металла, арматуры 

20.  Заточный станок ИЭ-9703 1 Затачивание инструмента 

21.  Электросверлильная машина И-34А 1 
Сверление отверстий в ме-

талле, камне, дереве 

22.  Электрогайковёрт Э-3110 1 Металломонтажные работы 

23.  Электрошлифовальная машина С-475 1 

Для зачистки сварных швов, 

шлифовки метал, деревян-

ных, цементн. поверхностей 

24.  Сварочный трансформатор ТС-120 1 Сварочные работы 

25.  Сварочный аппарат 
Gtorg Fischer 

(Швейцария) 
1 

Стыковая сварка полиэтиле-

новых труб 

26.  
Трансформатор для электро-

прогрева бетона 

ТСД3-63 0.38 

048-3011 
1 Электропрогрев бетона 

27.  Автобетоносмеситель 

СБ-92В-2 

Шасси КАМАЗ 

55111 

4 Транспортирование бетон-

ной смеси 

28.  Автопогрузчик, г/п 1,5 тн ЗТМ-216А 1 
Погрузка строительного му-

сора (от разборки дорожных 

покрытий) в автотранспорт 

29.  
Тягач с п/прицепом -

платформой 
МАЗ-504А 1 

Транспортировка грузов г/п 

20 тн (для длинномерных 

конструкций и резервуаров) 

30.  Автосамосвалы МАЗ-5551 1 
Транспортировка грузов г/п 

10 тн 

31.  Бортовые машины ЗИЛ-130 1 
Перевозка конструкций г/п 5 

тн 

32.  Отбойный молоток МОП-2 2 

Разборка дорожных покры-

тий, разборка бетонных фун-

даментов. 

 

Примечание:   Общая потребность в строительных машинах и механизмах, должна быть от-

корректирована строительной организацией при разработке проекта производства работ.  

 

11.4. Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе. 

Обеспечение строительства в энергоресурсах  воде и кислороде осуществляется: 

- по сжатому воздуху от передвижной воздушно-компрессорной станции; 

- по кислороду в баллонах; 

- по воде для пожаротушения непосредственно от существующих сетей водопровода; 

- обеспечение строительства электроэнергией предусмотрено от временных сетей. 
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11.4.1 Потребность в электроэнергии 

 

Потребность в электроэнергии, кВ х А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

, 

где  = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 

- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрическо-

го обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

- то же, для сварочных трансформаторов; 

= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

= 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

= 0,9 - то же, для наружного освещения; 

= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Таблица подсчёта потребности в электроэнергии 

 

Потребители электроэнергии 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ко-

личе-

ство 

Установленная 

мощность, кВт Коэф-т 

одновре-

менности 

работы 

Потреб-

ляемая 

мощ-

ность, 

кВ 
единицы общая 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Силовые потребители   

Глубинный вибратор ИВ-116А шт. 1 1,2 1,2 0,5 0,6 

Поверхностный вибратор ИВ-98 шт. 1 0,4 0,4 0,5 0,2 

Станок для резки арматуры 1СМЖ-179-А шт. 1 2,5 2,5 0,5 1,25 

Станок для гибки арматуры СГА-1 шт. 1 1,5 1,5 0,5 0,75 

Электроперфоратор С-408-Б шт. 1 1,7 1,7 0,5 0,85 

Электрогайковёрт Э-3110 шт. 1 0,23 0,23 0,5 0,115 

Заточный станок ИЭ-9703 шт. 1 0,18 0,18 0,5 0,09 

Эл/сверлильная машина для сверления отвер-

стий в металле, камне, дереве И-34А 
шт. 1 2 2 0,5 1 

Электрошлифовальная машина С-475 шт. 1 0,85 0,85 0,5 0,425 

Машина шлифовально-затирочная СО-156 шт. 1 0,12 0,12 0,5 0,06 

Мойка колёс шт. 1 7,5 7,5 0,5 3,75 

Итого мощность силовых потребителей: 9,1 

Итого с учётом коэффициента потери мощности для силовых потребителей СosE1=0.7 13,0 

1 м

3 о.в 4 о.н 5 св

1
cos

x

K P
P L K P K P K P

E

 
    

 

x
L

м
P

о.в
P

о.н
P

св
P

1
cos E

1
K

3
K

4
K

5
K
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Сварочные трансформаторы и агрегаты   

Установка для электропрогрева бетона шт. 1 63 63 0,6 37,8 

Трансформаторы сварочные ТС-120 шт. 1 5,4 5,4 0,6 3,2 

Электросварочный аппарат для стыковой сварки шт. 1 3,7 3,7 0,6 2,2 

Всего:           5,5 

  

Потребители электроэнергии для освещения 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ко-

личе-

ство 

Удель-

ный по-

казатель 

мощно-

сти 

Уста-

новлен-

ная 

мощ-

ность, 

кВт 

Коэф-т 

одновре-

менности 

работы 

Потреб-

ляемая 

мощ-

ность, 

кВа 

1 2 3 4 5 6 7 

Наружное электроосвещение га 0,54 1Вт/м
2
 5,4 0,9 4,9 

Электроосвещение рабочих мест м2 250 15Вт/м
2
 3,75 0,8 3,0 

Бытовые здания шт. 5 3кВт/шт. 15 0,8 12,0 

Итого: 19,9 

Всего потребная мощность: 38,3 

Потребная мощность с учётом коэффициента потери мощности в сети Lx=1.05 40,2 

 

11.4.2 Потребность в воде 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

./12.0
83600

5,14500
2,1

3600
секл

t

КПq
КQ чпп

нхоз 






  

где  = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 

мытье машин и т.д.); 

- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

= 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t - 8 ч - число часов в смене; 

= 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

 

./19.0
4560

8.01930

83600

22415

603600 1

секл
t

Пq

t

КПq
Q ддчрх

хоз 
















, 

где  = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

= 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

- численность пользующихся душем (до 80% ); 

= 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
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t = 8 ч - число часов в смене. 

Потребность  в воде определяется суммой расхода воды на производственные  и хо-

зяйственно-бытовые  нужды: 

./31,019,012,0... скеклQQQ хозпробщ   

Расход воды для пожаротушения на период строительства  = 5 л/с. 

 

Баланс водопотребления и водоотведения (на период строительства) 
 

Техноло-

гический 

процесс  

 

 

Наименование 
 

 

Кол-во 
часов 

работы 
/ ед.  

оборудо-

вания 

Нормы водопотребления Водопо-
требле-

ние, 
м

З
/сут. 

Безвоз-

вратные 

потери, 

м
З
/сут. 

Водоот-
ведение, 
м

З
/сут. 

Примеча-

ние 

Обоснование 
Расход 

м
З
/сут. 

Кач-во 
воды 

Бытовой 
городок 

ИГР, МОП, 

охрана 
5 чел. 

СП 30.13330. 
2016, прил. 

А.2 п.9  
0.015 питьевая 0,075  0,075  

рабочие 19 чел. 
СП 30.13330. 
2016, прил. 

А.2 п.20 
0.025 питьевая 0,475  0,475  

Производ-
ственные  

нужды 

Поливка бетона, 

заправка машин, 

и т.д. 

4 потр. 
МДС  

12-46.2008 
п.4.14.3 

0,5 питьевая 2,0 2,0   

Уборка 
(поливка) 

строи-
тельной 

площадки 

Площадь, 
м

2
 250 

СП 30.13330. 
2016, прил. 

А.2 п.22 
0,0004 питьевая 1,0 1,0   

Мойка 
колёс ав-
тотранс-

порта 

 3 машин 
РД 3107938-

0176-91 
табл. 38 стр.8 

0,04 
технич.  

(оборотн.) 
0,12 

 

 
 

Оборотное 

водоснаб-

жение  

питьевая 

(подпитка 

30%) 

0,036 

Итого:      3,586 3,0 0,55  

 

11.4.3 Потребность в сжатом воздухе 

Наименование инструментов и механизмов 
Расход, 

м3/мин. 
Количество 

Общее ко-

личество 

1 2 3 4 

Отбойные молотки МОП-2 1,2 2 2,4 

Пневмотрамбовки ТР-6 1,1 2 2,2 

Общая потребность в воздухе пневмоинструмента   4,6 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяется по формуле: 

 

./8,59.06,44.14.1 3 минмKqQ o    

где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

- коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

тр
Q
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12. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Площади складов определены по укрупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема 

строительно-монтажных работ (в ценах 1984 года), согласно РН -I- 73. 

Расчёт годовой стоимости СМР в ценах 1984 года: 3,886 млн. руб. : 19мес. х 12 мес. =2,454 

млн. руб. 

№ 
Наименование материа-

лов 

Единица 

измерения 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Стоимость СМР, 

приведённая к 

ценам 1984 года, 

млн. руб. 

Общая 

потребная 

площадь 

склада, м2 

Принятый тип 

склада 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Химикаты, краски, 

олифа, спецодежда 
1 млн. 

руб. в год 
24 2,454 58,90 

отапливаемый 

склад 

2 Цемент 
_ ,, _ 

9.1 2,454 22,33 
неотапливаемый 

склад 

3 
Сталь листовая, про-

кат, гвозди, метизы 

_ ,, _ 
29 2,454 71,17 

неотапливаемый 

склад 

4 Сталь арматурная 
_ ,, _ 

2.3 2,454 5,64 навес 

5 

Гидроизоляционные 

материалы, плитка 

облицовочная, ГКЛ 

_ ,, _ 

48 2,454 117,79 навес 

6 Битумная мастика 
_ ,, _ 

13 2,454 31,90 навес 

7 
Плотничные и сто-

лярные материалы 

_ ,, _ 
13 2,454 31,90 навес 

 

Примечание. Расчёт стоимости СМР в ценах 1984 года.   

СМР в базовых ценах на 2001 года  без НДС по ССР:  57800 тыс. руб. 

Стоимость СМР в ценах 1984 года: 3,886 млн. руб. 

  

57800 х 6,72 : 63,26 : 1,58 = 3886 тыс. руб. 

где : К   = 6,72 
 - индекс на СМР к ТЕР-2001 на I кв. 2010 г. к ценам без НДС 

по Иркутской области 

 

К   = 63,26 
 - индекс на СМР от текущих цен на I кв. 2010 г. к ценам 1991г. 

без НДС  по Иркутской области  

 

К   = 1,58  - индекс на СМР от цен 1991г. к ценам 1984 г.  
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Оборудование  и оснащение площадок для складирования оборудования, укрупненных мо-

дулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного обо-

рудования, укрупненных модулей и строительных конструкций. 

Площадка для укрупнительной сборки конструкций расположены в зоне действия крана. 

Площадка для укрупнительной сборки металлоконструкций оборудуется сварочным трансформа-

тором, станками для  резки и гибки  стальных листов и проката, оборудованием для выполнения 

болтовых соединений. Размер площадки определяется максимальным размером монтируемых 

блоков. 

 

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И 

МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Контроль качества работ должен включать: 

1. Входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий деталей. 

2. Операционный контроль отдельных производственных операций, соблюдения технологий 

выполнения строительно-монтажных работ, технологических карт, регламентов и схем операци-

онного контроля. 

3. Приёмочный контроль выполненных строительно-монтажных работ. 

 Скрытые работы должны быть освидетельствованы с составлением актов (СП 

48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, Приложение Д) 

 Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приёмке с составлением ак-

та промежуточной приёмки ответственных конструкций (СП 48.13330.2019. Свод правил. Орга-

низация строительства. СНиП 12-01-2004, Приложение Г) 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами 

или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми 

со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую досто-

верность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать вход-

ной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, опера-

ционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и прие-

мочный контроль строительно-монтажных работ. 

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплект-

ности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ. 
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При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертифи-

катов и других сопроводительных документов. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процес-

сов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и приня-

тие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строи-

тельно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным 

нормам, правилам и стандартам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных 

мероприятий при строительстве при строительстве сложных и уникальных объектов. Результаты 

операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы ча-

сти 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного контроля 

качества. 

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы конструк-

ций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контро-

лируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лабо-

ратории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и спосо-

бах контроля. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строи-

тельно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельство-

вания скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятель-

ным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие рабо-

ты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производ-

ством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 
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При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций 

и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых указаний и техниче-

ских условий проекта (рабочего проекта). 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительны-

ми организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на 

обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством 

объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного произ-

водственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-

монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, 

при этом также должны учитываться требования авторского надзора проектных организаций и ор-

ганов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений. 

 

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 

ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ. 

14.1. Геодезический контроль точности  параметров сооружений и исполнительные геоде-

зические съёмки. 

В процессе возведения сооружений и прокладке инженерных сетей строительно-монтажной 

организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точ-

ности геометрических параметров сооружений, который является обязательной составной частью 

производственного контроля качества. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до 

засыпки трубопроводов. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 

параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения долж-

ны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических па-

раметров сооружений, в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна быть 

не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, государ-

ственными стандартами или проектной документацией. 

В случае строительства по проектной документации, содержащей допуски на изготовление и 

возведение конструкций, не предусмотренные стандартами, нормами и правилами, необходимую 
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точность измерений надлежит определять специальным расчетом, выполняемым в проекте произ-

водства геодезических работ. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле долж-

ны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций сооружений 

следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные 

чертежи, как правило, в масштабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плановое и 

высотное положение вновь проложенных инженерных сетей. В необходимых случаях как прило-

жение следует составлять каталог координат и высот элементов сетей. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, 

следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и 

оценке качества строительно-монтажных работ. 

При приемке работ по строительству инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществля-

ющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую 

съемку для проверки соответствия построенных  инженерных сетей их отображению на предъяв-

ленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допу-

щенные отклонения от нее в размещении сооружений и инженерных сетей следует фиксировать на 

исполнительном генеральном плане. 

Геодезические и разбивочные работы, подлежащих освидетельствованию  с  составлением  

соответствующих  актов: 

- Передача геодезической  разбивочной  основы от Заказчика  Подрядчику (с приложе-

нием ведомости  знаков) 

- Восстановление и закрепление трассы. 

- Разбивка  кривых,  съездов, примыканий. 

- Проверка  геодезической разбивочной основы (ГРО). 

- Передача  Заказчику  от Подрядчика  геодезической разбивочной  основы. 

14.2. Лабораторный контроль. 

Служба лабораторного контроля  выполняет следующие мероприятия: 

 Обеспечивает контроль качества строительно-монтажных работ и поступающих на строитель-

ство материалов, конструкций и изделий.  

 Участвует в разработке и внедрении мероприятий по повышению качества строительства, веде-

нию строительно-монтажных работ в зимнее время, подготовке строящихся объектов к периоду 

весеннего оттаивания.  
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 Обеспечивает разработку для подсобных предприятий рецептуры приготовления бетона, строи-

тельного раствора, мастик, красителей и других строительных материалов.  

 Организует контроль качества выпускаемых подсобными предприятиями строительных мате-

риалов, конструкций, деталей.  

 Следит за соответствием качества поступающих от сторонних поставщиков материалов, кон-

струкций и деталей действующим стандартам и техническим условиям.  

 Руководит проведением лабораторных анализов и испытаний строительных материалов и изде-

лий.  

 Обеспечивает контроль непосредственно на объектах качества строительно-монтажных работ, 

ведения журналов производства работ, транспортировки, разгрузки и хранения материалов, кон-

струкций и изделий.  

 Организует контроль температурного режима выдерживания бетонных конструкций при зим-

нем бетонировании.  

 Проводит методические и инструктивные занятия по вопросам качества строительства с работ-

никами строительной организации и ее подразделений. 

 Принимает меры по оснащению строительной лаборатории необходимым оборудованием, 

внедрению в практику лабораторной работы достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники.  

 Осуществляет связь с научно-исследовательскими организациями по вопросам повышения ка-

чества строительства.  

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ. 

На  монтаж строительных конструкций зданий (подземной и наземной частей), на монтаж 

монолитных ж/б резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования подрядной орга-

низацией, ведущей строительство объекта, необходимо разработать ППР с привязкой типовых 

технологических карт на отдельные виды работ. 
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16. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Строительство выполняется подрядной организаций, расположенной в г. Слюдянка Иркут-

ской областиа, обеспеченном всей необходимой инфраструктурой. В связи с этим дополнительно 

не требуется рассчитывать потребность в социально-бытовом обслуживании персонала, участву-

ющего в строительстве. Строительство вахтовым методом проектом не предусмотрено.  

Для пребывания работающих на строительной площадке предусмотрены временные инвен-

тарные здания и сооружения санитарно-бытового и административного назначения. 

 

17. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности выполнять в соответствии с требова-

ниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,  СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда". 

Генподрядчик, совместно с заказчиком и субподрядными организациями, обязан разработать 

и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные 

для всех организаций, участвующих в строительстве. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей электроснабжения, кра-

нов, механизированных установок, складских площадок и других устройств, должно строго соот-

ветствовать проекту. 

Для создания нормальных условий, согласно нормам, производственной санитарии проектом 

предусмотрены бытовые помещения, решены вопросы обеспечения электроэнергией, водой, теп-

лом и канализационного сброса. 

На строительной площадке необходимо организовать систематический и строгий контроль 

за соблюдением основных правил техники безопасности и охраны труда. За организацию и прове-

дение мероприятий по технике безопасности несет ответственность главный инженер подрядной 

строительной организации. К работам могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, а также инструктаж непосредственно на рабочем месте. К работам особо 

опасным и связанным с наличием вредностей - монтаж конструкций на высоте, изоляционные ра-

боты и т.д.- рабочие допускаются лишь после прохождения специального обучения и сдачи экза-

мена. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин, транспортных средств, проходов для людей, следует установить опас-
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ные зоны, в пределах которых действуют опасные производственные факторы. Опасные зоны обо-

значить хорошо видимыми знаками безопасности и надписями установленной формы. Зоны по-

стоянно действующих опасных производственных факторов, во избежание доступа посторонних 

лиц, должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям  ГОСТ 

ГОСТ Р 58967-2020. 

Зоны потенциально действующих производственных факторов следует ограждать сигналь-

ными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ Р 58967-2020. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места и подходы к ним, в темное время су-

ток должны быть освещены. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движе-

ния автотранспорта не должна превышать вблизи мест производства работ 10км/ч на прямых 

участках и 5км/ч на поворотах. 

Эксплуатация строительных машин должна производится с учетом «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Место работы машин должно быть определено с учетом обзора рабочей зоны и маневриро-

вания. В случае отсутствия обзорного пространства между машинистом и сигнальщиком необхо-

димо установить двухстороннюю связь. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи неукрепленных выемок разрешается только 

за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в ППР. Производство зем-

ляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять непосред-

ственно под руководством прораба или мастера, а в охранной зоне штабелей, газопровода под 

наблюдением работников электро- или газового хозяйства. Разрабатывать грунт подкопом не до-

пускается 

При разработке грунта с откосами выше уровня грунтовых вод допускается при соблюдении 

установленных СПиН величины наибольшей крутизны откосов. Состояние откосов нужно прове-

рять ежесменно. При разработке выемок с вертикальными стенками крепление следует устанавли-

вать сразу после того, как достигнута допустимая для данного вида грунта глубина разработки без 

крепления стенок. Устанавливать крепление следует сверху вниз.  

При производстве монтажных работ руководство поручается опытным ИТР. Строповка кон-

струкций должна производится по ранее определённым схемам. Конструкции от раскачивания 

должны удерживаться тросом или оттяжками. При подъеме элементов с транспортных средств за-

прещается перемещать груз над кабиной водителя. Зоны, опасные для движения людей во время 

монтажа, должны быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми сигнальными знаками. Мон-
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тажные работы на открытом воздухе при силе ветра в шесть баллов и более, при гололедице, 

сильном снегопаде и дожде не допускаются. 

Рабочие и служащие обязаны строго соблюдать инструкции по охране труда уста-

навливающие правила выполнения работ и поведения на строительной площадке. 

Общие указания по технике безопасности: 

1. Запрещается производить строительно-монтажные работы, складывать материалы, устраивать 

стоянки машин в охранной зоне воздушных линий электропередач без согласования с организаци-

ей, эксплуатирующей линию. Охранные зоны линий электропередач определяются двумя парал-

лельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов линии на расстояние 

для линии напряжения от 1 до 20 кВ включительно - 10 м. 

2. Рабочие места, проезды и склады на строительной площадке в темное время суток должны 

быть освещены. 

3. Неизолированные токоведущие части электрических устройств (провода, контакты рубильни-

ков и предохранителей, зажимы электрических машин и т.п.) должны быть со всех сторон ограж-

дены или находиться на высоте, недоступной для прикосновения к ним. 

4. Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены изолиро-

ванным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли: 

Не менее 2.5 м - над рабочими местами 

   - " - 3.5 м - над проходами 

- " - 6 .0 м - над проездами 

5. Траншеи и котлованы в местах прохода людей должны быть ограждены. В темное время суток, 

кроме ограждения, должны быть установлены световые сигналы. 

6. При производстве строительно-монтажных работ в зоне складирования и устройства конструк-

ций с применением сгораемых материалов применение открытого огня запрещается. 

7. Строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных машин в охранной зоне дей-

ствующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством ли-

ца, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными машинами, при наличии 

письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска на производство работ 

в местах действия опасных или вредных факторов, выданного непосредственному руководителю 

работ, и нарядов-допусков на производство работ грузоподъемными машинами вблизи воздушной 

линии электропередачи, выданного крановщику (оператору, машинисту). При установке грузо-

подъемных машин в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напря-

жение с воздушной линии электропередачи. 
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Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в холодный 

период года.  

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты ра-

ботников от охлаждения. Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о 

его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса).  

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обу-

вью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). При 

разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую степень 

охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и 

временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогре-

ва поддерживается на уровне 21 - 25 град. С. Помещение следует также оборудовать устройства-

ми, температура которых не должна быть выше 40 град. С (35 - 40 град. С), для обогрева кистей и 

стоп. Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продол-

жительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе нахо-

диться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до 

-10 град. С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 град. С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 

состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обес-

печивается "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут 

после приема "горячей" пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30 град. С не рекомендуется планировать выполнение физи-

ческой работы категории выше IIa. При температуре воздуха ниже -40 град. С следует предусмат-

ривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

Гигиенические требования к  обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными убора-

ми, средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на ра-

ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются 

бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства инди-

видуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

consultantplus://offline/ref=03CE70613D5C7A59EE2F9CA2480D37F0C3D7797059D60D6FEF9E89ED3AE2BE343334F231631731QC2BJ
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Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформлен-

ное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 

росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного 

времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека 

до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одеж-

де и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 

стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы,  предохранительные поя-

са, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и 

простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств индиви-

дуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свой-

ствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения 

(гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хра-

нение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обез-

вреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в 

цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспы-

ливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств 

индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии 

с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные 

осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться про-

филактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства. 

 

consultantplus://offline/ref=03CE70613D5C7A59EE2F9CA2480D37F0C5D47A7D58D55065E7C785EF3DEDE123347DFE30631731C3QF25J
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18. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

18.1. Общие положения по охране окружающей среды 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение 

малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод и других объектов окружающей природной среды. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закры-

тые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать 

в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты. В качестве уборной 

используются биотуалеты. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необходимо 

производить в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материа-

лов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для 

защиты почвы от загрязнения. 

Площадки стоянки строительной техники выполнены с покрытием из дорожных ж/б плит, 

предотвращающих попадание ГСМ в грунт (почву). 

Запрещается сливать ГСМ на грунт (почву). На площадке строительства необходимо устано-

вить специальные ёмкости и поддоны для сбора ГСМ.  Заправка строительной техники топливом 

выполняется на АЗС. Ремонт строительной техники и автотранспорта выполняется на специализи-

рованных пунктах ТО. Механизмы и техника необходимо содержать в исправном состоянии. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки 

в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. 

Земля и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует рекультивировать к 

началу сдачи объекта в эксплуатацию. В целях максимального сокращения вредного влияния 

строительно-монтажных работ на окружающую среду в проекте предусматриваются мероприятия, 

обеспечивающие охрану воздушного бассейна,  водных ресурсов и растительного покрова. Клас-

сификация мероприятий по охране окружающей среды в процессе производства строительно-

монтажных работ и факторы эффективности мероприятий приведены в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Факторы эффективности мероприятий 

Экологические  Экономические 
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1 2 3 4 

1.  

Своевременное и качественное 

устройство постоянных, времен-

ных подъездных (до начала стро-

ительства) 

Уменьшение площади раз-

рушаемой естественной по-

верхности с растительным 

покровом, уменьшение за-

пыления среды 

Снижение затрат на экс-

плуатацию транспорта и 

сокращения потерь пе-

ревозимых грузов. 

2.  

Транспортировка битумных вя-

жущих на площадку автогудро-

наторами при производстве изо-

ляционных и кровельных работ 

Уменьшение загрязнения 

окружающей среды 

Снижение себестоимо-

сти  строительства 

3.  

Использование металлических 

ящиков для хранения товарного 

бетона и раствора на площадке. 

Устранение загрязнения поч-

вы отходами 

Сокращение потерь ма-

териалов. 

4.  

Сокращение сроков производ-

ства земляных работ и нахожде-

ния территории застройки в раз-

рытом состоянии. 

Уменьшение процессов воз-

душной и водной эрозии, за-

грязняющих среду. 

Снижение себестоимо-

сти земляных работ. 

5.  

Максимальное сохранение зем-

ляных насаждений на площадке 

строительства. 

Уменьшение запыления сре-

ды. 

Снижение сметной сто-

имости. 

6.  

Завершение строительства каче-

ственной уборкой и благоустрой-

ством территории с восстановле-

нием растительного покрова. 

Уменьшение воздушной и 

водной эрозии грунтов 

Повышение качества за-

стройки 

 

18.2. Условия утилизации мусора и  вывозки грунта. 

Строительный мусор, отходы строительного производства, мусор от бытовых помещений 

передаются для захоронения на полигоне ТБО.  

Ближайший Объект размещения отходов – полигон  ТБО Иркутская область г. Ангарск, дея-

тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности осуществляет ООО «АМП».  Дальность  транспортировки – 120 

км. 

Сбор бытовых и строительных отходов, осуществляется в многоразовые емкости или одно-

разовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются в специально отведенных для этого местах, 

или внутри многоразовых баков (также располагаемых в специальных местах) на территории 

площадки строительства. Отходы всех назначений временно хранятся на площадке строительства 

под деревянным навесом до окончания монтажных работ. Все отходы после окончания работ вы-

возятся транспортом монтажной организации на утилизацию согласно договору с лицензирован-

ными организациями. После окончания строительства территория должна быть очищена от отхо-

дов и мусора и благоустроена. 
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19. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 

Территория производства работ должна быть оборудована средствами пожаротушения. 

На объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны 

инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасно-

го участка. 

Должен быть установлен противопожарный режим, в том числе: 

-  определены и оборудованы места для курения; 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

- регламентированы: 

порядок проведения временных и других пожароопасных работ; 

действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по по-

жарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое 

время года.  

Ко всем эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения 

строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъ-

езд.  

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производствен-

ные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна 

быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесо-

пиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также 

оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размешаться в штабелях или группами 

площадью не более 100 м
2
. 

Разрывы между штабелями (группами) и от них до существующих или подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии 

не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные рассто-

яния) или у противопожарных стен. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 

быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 
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Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 

опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контей-

нерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоя-

нии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие ма-

териалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с исполь-

зованием огня или вызывающие искрообразование. 

Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) 

должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предот-

вращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об 

угрожающей ситуации. 

20. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Данный раздел выполнен согласно положениям СП 132.13330-2011. Мероприятия данного 

раздела устанавливают минимально необходимые требования к проектным решениям, позволяю-

щим обеспечить антитеррористическую защищенность строящегося объекта. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспорт-

ных средств, не задействованных в строительстве,  и грузов, не предусмотренных проектными ре-

шениями на строящемся объекте предусматриваются следующие средства защиты (на период 

строительства): 

- организация поста охраны  в  инвентарном бытовом помещении; 

- организация пропускного режима и режима визуального досмотра транспорта; 

- применение системы экстренной связи при помощи сотовой связи; 

- применение системы охранного освещения (прожектора  на  КПП); 

- система тревожной сигнализации. 

Охрана объекта осуществляется по договору подряда со специализированной организацией. 

Охрана – круглосуточная. Доступ посторонних лиц на стройплощадку запрещён. Контроль возла-

гается на охрану. В ночное и вечернее время дополнительно необходимо организовать патрулиро-

вание объекта (интервал патрулирования определить служебной инструкцией). Дежурство (осо-
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бенно в ночное время) надлежит осуществлять вдвоем. Для охраны строящегося объекта исполь-

зовать спецсредства. 

В дневное время сотрудникам охраны надлежит осуществлять пропускной режим согласно 

утвержденным образцам пропусков, а также визуальный досмотр и проверку необходимых доку-

ментов прибывающего автотранспорта и спецтехники.  

Закрытые склады при необходимости (в случае хранения ценного оборудования, изделий и 

материалов) надлежит опломбировывать печатями установленного образца. 

Все вышеуказанные мероприятия позволяют: 

- предотвращение несанкционированного доступа на строящийся объект назначения физиче-

ских лиц, транспортных средств и грузов; 

- обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов; 

- предотвратить хищение строительных материалов, изделий и оборудования со стройпло-

щадки. 

 

 

21. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В процессе строительства в проекте производства работ необходимо разработать мероприя-

тия по непрерывному наблюдению за элементами конструкций возводимых зданий и конструкци-

ями существующих в непосредственной близости зданий, их состоянием (регулярные реперные 

съемки, установка маячков). Выбор точек измерения и методы измерения деформаций необходимо 

производить по рекомендациям ГОСТ 24846-2012. На участках с наибольшей интенсивностью из-

менения наблюдаемых величин количество точек измерения должно быть увеличено. Методика 

выполнения работ и конструкции реперов назначаются в соответствии со СП 126.13330.2017.  

Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84, Г0СТ 

24846-2012, СП 11-104-97 и «Руководством по наблюдениям за деформациями оснований и фун-

даментов зданий и сооружений» (Стройиздат ,1975). 

В случае возникновения при строительстве деформаций или других явлений, отличающихся 

от прогнозируемых и представляющих опасность для окружающей застройки или нового строи-

тельства, необходимо без задержки поставить в известность заказчика и проектную организацию 

для совместной выработки экстренных мер. 
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22. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Расчёт продолжительности строительства очистных сооружений принят на основании 

СНиП 1.04.03-85* часть II  р. 2 «Коммунальное хозяйство» п/р «Здания и сооружения канализа-

ции».  

Согласно СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства очистных сооружений кана-

лизации, с биологической очисткой в искусственных условиях производительностью: 

0,7 тыс.м
3
/сут.  составляет 9 мес. в том числе – 1 мес. – подготовительный период. 

10 тыс.м
3
/сут.  составляет 16 мес. в том числе – 2 мес. – подготовительный период. 

Производительность проектируемых очистных сооружений  составляет – 10 тыс. м
3
/сут.  

Нормативная продолжительность строительства составляет 16 месяцев. 

Согласно СНиП 1.04.03-85* часть 1  тех. часть п. 11  при определении продолжительности 

строительства для г. Слюдянка Иркутской области, учитывая воздействие природно-

климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных 

работ  в данном природно-климатическом районе принимает повышающий коэффициент К=1,2. 

16 . 1,2 19,2 . 19 .мес мес мес    

Принимаем продолжительность строительства 19 месяцев. 

Продолжительность подготовительного периода строительства составляет 15% от общей 

продолжительности строительства:    

19 . 15% 2,85 . 3,0 .пТ мес мес мес     

Принимаем  продолжительность строительства очистных сооружений  19 месяцев, в том 

числе 3 месяца – подготовительный период. 

 

 

23. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОС 

№№ 

п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 
Показатели 

1. 
Общая продолжительность строительства объек-

та, в том числе подготовительный период 
мес. 19 / 3 

2 
Сметная стоимость объекта в ценах 2001года без 

НДС, в том числе: 
млн. руб. 180 

3 
Стоимость строительно-монтажных работ объекта 

в ценах 2001 года без НДС  
млн. руб. 57,8 

4 Годовая выработка на 1 работающего   
тыс. руб. / 

чел. 
500 
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